
  
Руководство по установке коммутаторов 
Cisco Nexus серии 7000

Семейство продуктов
Коммутатор Cisco Nexus серии 7000

Коммутатор Cisco Nexus серии 7700

Описание продукта

Cisco Nexus серии 7000
Коммутаторы Cisco Nexus серии 7000 поддерживают различные протоколы, отличаются высокой плотностью 
и производительностью. Эти коммутаторы обеспечивают связь по сетям Ethernet/IP, виртуализацию, предоставляют 
сервисы уровней 4–7, а также технологии соединения с малой задержкой (LLI). Описание моделей коммутаторов 
Cisco Nexus серии 7000 вы найдете в следующих темах

 Cisco Nexus 7004, стр. 1

 Cisco Nexus 7009, стр. 2

 Cisco Nexus 7010, стр. 2

 Cisco Nexus 7018, стр. 2

 Cisco Nexus 7718, стр. 2

 Cisco Nexus 7710, стр. 2

 Cisco Nexus 7706, стр. 2

Технические характеристики продукта

Общие характеристики

Cisco Nexus 7004

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7004 оснащен четырьмя разъемами для подключения одного или двух модулей 
супервизора и до двух модулей ввода-вывода. Кроме того, корпус вмещает кассету вентиляторов, до четырех 
блоков питания и блоки кабельного органайзера. Дополнительно корпус может быть оснащен дверцей 
и воздушным фильтром.
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Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7009

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7009 оснащен девятью разъемами для подключения одного или двух модулей 
супервизора и до семи модулей ввода-вывода. Кроме того, корпус вмещает до пяти модулей структуры 
коммутации, одну кассету вентиляторов, до двух блоков питания, а также блоки кабельного органайзера. При 
закреплении корпуса в выбранном месте вам понадобятся четыре передних крепежных кронштейна (также 
можно заказать центральный крепежный кронштейн), а четыре направляющие ручки (по две с каждой стороны) 
позволят менять положение коммутатора на механическом подъемнике или нижних опорных кронштейнах. 
Дополнительно корпус может быть оснащен дверцей и воздухоприемной панелью.

Cisco Nexus 7010

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7010 оснащен десятью разъемами для подключения двух модулей супервизора 
и до восьми модулей ввода-вывода. Кроме того, корпус вмещает до пяти модулей структуры коммутации, по две 
кассеты вентиляторов для системы и структуры коммутации, до трех блоков питания и блоки кабельного 
органайзера. При закреплении корпуса вам понадобятся крепежные кронштейны; четыре направляющие ручки 
(по две с каждой стороны) позволят менять положение корпуса в стойке. Дополнительно корпус может быть 
оснащен воздушным фильтром и промежуточными дверцами для панелей.

Cisco Nexus 7018

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7018 оснащен 18 разъемами для подключения двух модулей супервизора и до 
16 модулей ввода-вывода. Также корпус вмещает до пяти модулей структуры коммутации, две кассеты 
вентиляторов, до четырех блоков питания и систему для прокладки кабелей. При закреплении корпуса вам 
помогут крепежные кронштейны; четыре направляющие ручки (по две с каждой стороны) позволят менять 
положение корпуса в стойке. Дополнительно корпус может быть оснащен передней дверцей для защиты 
кабельных соединений ввода-вывода.

Cisco Nexus 7718

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7718 оснащен 18 разъемами для подключения одного или двух модулей 
супервизора и до 16 модулей ввода-вывода. Также корпус вмещает до шести модулей структуры коммутации, до 
16 блоков питания переменного или постоянного тока с напряжением 3 кВт, а также три кассеты вентиляторов. 
Чтобы объединить множество сетевых кабелей для каждого модуля ввода-вывода, в этом корпусе можно 
установить блоки кабельного органайзера. По желанию вы можете установить дополнительные закрывающиеся 
передние дверцы, а также комплект воздушных фильтров для передней дверцы и блоков кабельного органайзера.

Cisco Nexus 7710

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7710 оснащен 10 разъемами для подключения одного или двух модулей 
супервизора и до восьми модулей ввода-вывода. Также корпус вмещает до шести модулей структуры 
коммутации, до восьми блоков питания переменного или постоянного тока с напряжением 3 кВт, а также три 
кассеты вентиляторов. Чтобы объединить множество сетевых кабелей для каждого модуля ввода-вывода, 
с каждой стороны корпуса можно установить блоки кабельного органайзера. По желанию вы можете установить 
дополнительную закрывающуюся переднюю дверцу, а также комплект воздушных фильтров для этой дверцы 
и блоков кабельного органайзера. 

Cisco Nexus 7706

Корпус коммутатора Cisco Nexus 7706 оснащен шестью разъемами для подключения одного или двух модулей 
супервизора и до четырех модулей ввода-вывода. Также корпус вмещает до шести модулей структуры 
коммутации, до четырех блоков питания переменного или постоянного тока с напряжением 3 кВт, а также три 
кассеты вентиляторов. Чтобы объединить множество сетевых кабелей для каждого модуля ввода-вывода, 
с каждой стороны корпуса можно установить блоки кабельного органайзера. По желанию вы можете установить 
дополнительную закрывающуюся переднюю дверцу, а также комплект воздушных фильтров для этой дверцы 
и блоков кабельного органайзера.
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Технические характеристики продукта
Интерфейсы оборудования

Cisco Nexus 7004

Характеристики коммутатора Cisco Nexus 7004

• Модули ввода-вывода серии F2
— 48 портов 1/10 Gigabit SFP+ с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-F248XP-25 и

N7K-F248XP-25E1)
— 48 портов 1-/10-GBASE-T с функцией XL (N7K-F248XT-25E)

• Модули ввода-вывода серии F3
— 12 портов 40 Gigabit QSFP+ (N7K-F312FQ-25)

• Модули ввода-вывода серии M1
— 48 портов 10/100/1000 с функцией XL (N7K-M148GT-11L)

— 48 портов 1 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M148GS-11L)

— – 32 порта 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M132XP-12L)

— – 8 портов 10 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M108X2-12L)

• Модули ввода-вывода серии M2
— 24 порта 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M224XP-23L)

— 6 портов 40 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M206XP-23L)

— 2 порта 100 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M202XP-23L)

• Модули анализа сети (N7K-SM-NAM-K9)

Рисунок 1 описывает данные компоненты на лицевой стороне корпуса.
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Технические характеристики продукта
Рисунок 1 Стандартные функции оборудования на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7004

1 Воздухоприемные зоны для четырех блоков питания 
переменного или постоянного тока (N7K-AC-3KW или 
N7K-DC-3KW) либо заглушки на местах отсутствующих 
блоков для поддержания необходимой циркуляции 
воздуха.

5 Кассета вентиляторов.

2 Боковые панели кабельного органайзера. 6 Ручки для перемещения 
корпуса (для использования
этих ручек вес корпуса не 
должен превышать
54,4 кг).

3 Модули ввода-вывода или модули анализа сетевого 
трафика (один или два модуля в разъемах 3 и 4).

7 Воздухоприемные зоны для 
модулей супервизора 
и ввода-вывода.

4 Модули супервизора (1 или 2 модуля в разъемах 1 и 2).
Допускается использование модулей описанных ниже 
типов (при установке двух модулей супервизора оба
должны принадлежать одному и тому же типу с равным 
объемом памяти):
• Supervisor 2 (N7K-SUP2);
• Supervisor 2 Enhanced (N7K-SUP2E).
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7009

Характеристики коммутатора Cisco Nexus 7009

• Модули ввода-вывода серии F1
— Модули ввода-вывода с 32 портами 1 и 10 Gigabit Ethernet (N7K-F132XP-15)

— 48 портов 1-/10-GBASE-T с функцией XL (N7K-F248XT-25E)

• Модули ввода-вывода серии F2
— 48 портов 1 и 10 Gigabit SFP+ с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-F248XP-25 и N7K-F248XP-25E1)

• Модули ввода-вывода серии F3
— 12 портов 40 Gigabit QSFP+ (N7K-F312FQ-25)

• Модули ввода-вывода серии M1
— Модули ввода-вывода с 48 портами 10/100/1000 (N7K-M148GT-11)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 10/100/1000 с функцией XL (N7K-M148GT-11L)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 1 Gigabit Ethernet (N7K-M148GS-11)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 1 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M148GS-11L)

— Модули ввода-вывода с 32 портами 10 Gigabit Ethernet с поддержкой FEX (N7K-M132XP-12)

— Модули ввода-вывода с 32 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M132XP-12L)

— Модули ввода-вывода с 8 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M108X2-12L)

• Модули ввода-вывода серии M2
— Модули ввода-вывода с 24 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M224XP-23L)

— Модули ввода-вывода с шестью портами 40 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M206XP-23L)

— Модули ввода-вывода с двумя портами 100 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M202XP-23L)

• Модули анализа сети (NAM) (N7K-SM-NAM-K9)

Рисунок 2 описывает стандартные функции на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7009, на 
рисунках 1–3 описаны стандартные функции на задней панели корпуса.
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Технические характеристики продукта
Рисунок 2 Стандартные функции оборудования на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7009
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1 Воздухоприемная зона для блоков питания. 5 Модули супервизора (один или два модуля 
в разъемах 1 и 2). Допускается установка 
модулей указанных ниже типов (при 
установке двух модулей супервизора оба 
должны принадлежать одному и тому же 
типу с равным объемом памяти):
• Supervisor 1 (N7K-SUP1);
• Supervisor 2 (N7K-SUP2);
• Supervisor 2 Enhanced (N7K-SUP2E).

2 Модули структуры коммутации (до 5) 
(N7K-C7009-FAB-2).

6 Верхняя заслонка кабельного органайзера 
с индикаторами.

3 Боковая панель кабельного органайзера. 7 Воздухоприемные зоны для модулей 
супервизора и ввода-вывода.

4 Модули ввода-вывода или модули анализа 
сети (1–7 модулей в разъемах 3–9).

8 Ручки для удобного размещения
корпуса на механическом подъемнике.
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
Рисунок 3 Стандартные аппаратные компоненты на задней панели корпуса Cisco Nexus 7009
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1 Кассета вентиляторов (1). 2 Блоки питания (1 или 2); эти модули состоят
из следующих элементов:
• Блок питания переменного тока 
мощностью 6 кВт (N7K-AC-6.0KW).
• Блок питания переменного тока 
мощностью 7,5 кВт (N7K-AC-7.5KW-INT 
[розетки европейского стандарта]),
(N7K-AC-7.5KW-US [розетки стандарта 
США]).
• Блок питания постоянного тока 
мощностью 6 кВт (N7K-DC-6.0KW).
• Заглушка (устанавливается на место
отсутствующего источника питания для 
поддержания необходимой циркуляции 
воздуха).
7

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 



Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

  

Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7010

Характеристики коммутатора Cisco Nexus 7010

• Модули ввода-вывода серии F1
— Модули ввода-вывода с 32 портами 1 и 10 Gigabit Ethernet (N7K-F132XP-15)

— 48 портов 1-/10-GBASE-T с функцией XL (N7K-F248XT-25E)

• Модули ввода-вывода серии F2
— 48 портов 1 и 10 Gigabit SFP+ с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-F248XP-25 и N7K-F248XP-25E1)

• Модули ввода-вывода серии F3
— 12 портов 40 Gigabit QSFP+ (N7K-F312FQ-25)

• Модули ввода-вывода серии M1
— Модули ввода-вывода с 48 портами 10/100/1000 (N7K-M148GT-11)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 10/100/1000 с функцией XL (N7K-M148GT-11L)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 1 Gigabit Ethernet (N7K-M148GS-11)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 1 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M148GS-11L)

— Модули ввода-вывода с 32 портами 10 Gigabit Ethernet с поддержкой FEX (N7K-M132XP-12)

— Модули ввода-вывода с 32 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M132XP-12L)

— Модули ввода-вывода с 8 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M108X2-12L)

• Модули ввода-вывода серии M2
— Модули ввода-вывода с 24 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M224XP-23L)

— Модули ввода-вывода с шестью портами 40 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M206XP-23L)

— Модули ввода-вывода с двумя портами 100 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M202XP-23L)

• Модули анализа сети (NAM) (N7K-SM-NAM-K9)

Рисунок 4 описывает стандартные компоненты на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7010, 
Рисунок 5 описывает стандартные компоненты на задней панели.

2 Модули структуры коммутации (до 5) 
(N7K-C7009-FAB-2).

6 Верхняя заслонка кабельного органайзера 
с индикаторами.

3 Боковая панель кабельного органайзера. 7 Воздухоприемные зоны для модулей 
супервизора и ввода-вывода.

4 Модули ввода-вывода или модули анализа 
сети (1–7 модулей в разъемах 3–9).

8 Ручки для удобного размещения
корпуса на механическом подъемнике.
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
Рисунок 4 Стандартные аппаратные компоненты на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7010
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1 Дверца блока кабельного органайзера. 5 Ручки для перемещения корпуса (не 
поднимайте корпус с помощью этих ручек, 
воспользуйтесь механическим 
подъемником).

2 Индикаторы состояния системы. 6 Модули ввода-вывода или модули анализа 
сети (1–8 модулей в разъемах 1–4 и 7–10).

3 Блок кабельного органайзера (при 
необходимости верхнюю направляющую 
деталь можно снять).

7 Модули супервизора (1 или 2 модуля 
в разъемах 5 и 6). Эти модули должны 
принадлежать одному из следующих типов 
(при установке двух модулей супервизора 
оба модуля должны принадлежать одному 
и тому же типу с равным объемом памяти):
• Supervisor 1 (N7K-SUP1);
• Supervisor 2 (N7K-SUP2);
• Supervisor 2 Enhanced (N7K-SUP2E).

4 Кронштейн для монтажа в стойку (2) (по 
одному с каждой стороны).

8 Воздухоприемник (показан без 
дополнительного воздушного фильтра).
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Технические характеристики продукта
Рисунок 5 Стандартные аппаратные компоненты на задней панели корпуса Cisco Nexus 7010
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
1 Вытяжной вентилятор для модулей
супервизора и ввода-вывода.

4 Модули структуры коммутации (до 5) 
[N7K-C7010-FAB-1 или
N7K-C7010-FAB-2]).

2 Кассеты вентиляторов для системы (2)
(N7K-C7010-FAN-S) и вытяжной вентилятор 
для модулей супервизора и ввода-вывода.

5 Блоки питания (до 3) и вытяжной 
вентилятор для них; к этим модулям 
относятся следующие:
• Блок питания от переменного тока 
с напряжением 6 кВт (N7K-AC-6.0KW).
• Блок питания от переменного тока 
с напряжением 7,5 кВт 
(N7K-AC-7.5KW-INT
[розетки европейского стандарта] 
и N7K-AC-7.5KW-US [розетки стандарта 
США]).
• Блок питания от постоянного тока 
с напряжением 6 кВт (N7K-AC-6.0KW).
• Заглушка (заменяет отсутствующий блок 
питания для поддержания необходимой 
циркуляции воздуха).

3 Кассеты вентиляторов для структуры 
коммутации (2) (N7K-C7010-FAN-F) 
и вытяжной вентилятор для модулей 
структуры коммутации.
11
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

  

Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7018

Характеристики коммутатора Cisco Nexus 7018

• Модули ввода-вывода серии F1
— Модули ввода-вывода с 32 портами 1 и 10 Gigabit Ethernet (N7K-F132XP-15)

— 48 портов 1-/10-GBASE-T с функцией XL (N7K-F248XT-25E)

• Модули ввода-вывода серии F2
— 48 портов 1 и 10 Gigabit SFP+ с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-F248XP-25 и N7K-F248XP-25E1)

• Модули ввода-вывода серии F3
— 12 портов 40 Gigabit QSFP+ (N7K-F312FQ-25)

• Модули ввода-вывода серии M1
— Модули ввода-вывода с 48 портами 10/100/1000 (N7K-M148GT-11)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 10/100/1000 с функцией XL (N7K-M148GT-11L)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 1 Gigabit Ethernet (N7K-M148GS-11)

— Модули ввода-вывода с 48 портами 1 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M148GS-11L)

— Модули ввода-вывода с 32 портами 10 Gigabit Ethernet с поддержкой FEX (N7K-M132XP-12)

— Модули ввода-вывода с 32 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M132XP-12L)

— – Модули ввода-вывода с 8 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M108X2-12L)

1. Модуль Cisco Nexus серии F2 с 48 портами 1 и 10 Gigabit SFP+ поддерживает все стандартные функции модулей F2 и работает как модуль 
серии F2 с поддержкой уровней 2 и 3. Также эти модули поддерживают сопоставление DSCP с очередью по IPv6. 1–19

• Модули ввода-вывода серии M2
— Модули ввода-вывода с 24 портами 10 Gigabit Ethernet с функцией XL и поддержкой FEX (N7K-M224XP-23L)

— – Модули ввода-вывода с шестью портами 40 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M206XP-23L)

— – Модули ввода-вывода с 2 портами 100 Gigabit Ethernet с функцией XL (N7K-M202XP-23L)

• Модули анализа сети (NAM) (N7K-SM-NAM-K9)

Рисунок 6 описывает стандартные функции на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7018, 
а Рисунок 7 — на задней панели.
12
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
Рисунок 6 Стандартные функции оборудования на лицевой и боковых панелях корпуса Cisco Nexus 7018
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1 Индикаторы состояния системы. 5 Воздухоприемная зона для блоков 
питания.

2 Кронштейны для монтажа в стойку (2). 6 Воздухоприемная зона для модулей
супервизора и ввода-вывода.

3 Модули ввода-вывода и модули анализа сети 
(1–16 модулей в разъемах 1–8 и разъемах 11–18).

7 Воздухоприемная зона для модулей 
структуры коммутации.

4 Модули супервизора (1 или 2 модуля в разъемах 1 
и 2). Допускается установка модулей следующих 
типов (при установке двух модулей супервизора 
оба модуля должны принадлежать одному и тому 
же типу с равным объемом памяти):
• Supervisor 1 (N7K-SUP1);
• Supervisor 2 (N7K-SUP2);
• Supervisor 2 Enhanced (N7K-SUP2E).

8 Ручки для перемещения корпуса (не 
поднимайте корпус с помощью этих 
ручек, воспользуйтесь механическим 
подъемником).
13
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Технические характеристики продукта
Рисунок 7 Стандартные аппаратные компоненты на задней панели корпуса Cisco Nexus 7018
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
1 Модули структуры коммутации (до 5) 
(N7K-C7018-FAB-1 или N7K-C7018-FAB-2).

4 Вытяжной вентилятор для модулей 
структуры коммутации.

2 Блоки питания (до 4); эти модули состоят
из следующих элементов:
• Блок питания от переменного тока 
с напряжением 6 кВт (N7K-AC-6.0KW).
• Блок питания переменного тока 
мощностью 7,5 кВт (N7K-AC-7.5KW-INT 
[розетки европейского стандарта]), 
(N7K-AC-7.5KW-US [розетки стандарта 
США]).
• Блок питания от постоянного тока 
с напряжением 6 кВт (N7K-AC-6.0KW).
• Заглушка (заменяет отсутствующие блоки
питания для поддержания необходимой 
циркуляции воздуха).

5 Вытяжной вентилятор для модулей 
супервизора и модулей ввода-вывода.

3 Кассеты вентиляторов для охлаждения 
модулей супервизора, ввода-вывода 
и структуры коммутации.

6 Ручки для перемещения корпуса
(не поднимайте корпус с помощью этих
ручек, воспользуйтесь механическим 
подъемником).
15
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Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7718

На следующем рисунке показаны все стандартные функции оборудования, которые можно найти на лицевой 
панели корпуса.

Рисунок 8 Стандартные функции оборудования на лицевой панели корпуса Cisco Nexus 7718
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
1 Индикаторы корпуса. 4 Модули супервизора (один или два) 
(N77-SUP2E).

2 Монтажные кронштейны корпуса (по 
одному на каждой из сторон корпуса).

5 Блоки питания (до 16 штук)

• Блок питания переменного тока 3 кВт 
(N77-AC-3KW).

• Блок питания постоянного тока 3 кВт 
(N77-DC-3KW).

3 Модули ввода-вывода (1–16)

• Модуль ввода-вывода 
с 48 портами 1 и 10 Gigabit 
Ethernet (N77-F248XP-23E).

• Модуль ввода-вывода 
с 48 портами 1 и 10 Gigabit 
Ethernet (N77-F348XP-23).

• Модуль ввода-вывода 
с 24 портами 40 Gigabit Ethernet 
(N77-F324FQ-25).

• Модуль ввода-вывода 
с 12 портами 100 Gigabit Ethernet 
(N77-F312CK-26).

6 Ручки корпуса (только для незначительного 
перемещения по стойке).
17

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 
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Технические характеристики продукта
На следующем рисунке показаны все стандартные функции оборудования, которые можно найти на задней 
панели корпуса.

Рисунок 9 Стандартные функции оборудования на задней панели корпуса Cisco Nexus 7718
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2

1

1 Кассеты вентиляторов ([3] на этом рисунке 
показаны две из них для демонстрации 
задней панели модуля [N77-C7718-FAN]).

3 Пустой модуль на месте отсутствующего 
модуля структуры коммутации.

2 Модули структуры коммутации (до шести, 
с двумя позади каждой кассеты 
вентиляторов) (N77-C7718-FAB-2).

4 Индикаторы структуры коммутации 
и кассеты вентиляторов.
18
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7710

На следующем рисунке показаны все стандартные функции оборудования, которые можно 
найти на лицевой панели корпуса.

Рисунок 10 Стандартные функции оборудования на лицевой панели корпуса Cisco Nexus 7710
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Технические характеристики продукта
1 Индикаторы корпуса. 4 Модули супервизора (один или два) 
(N77-SUP2E).

2 Монтажные кронштейны корпуса (по 
одному на каждой из сторон корпуса).

5 Блоки питания (до 8 штук)

• Блок питания переменного тока 3 кВт 
(N77-AC-3KW).

• Блок питания постоянного тока 3 кВт 
(N77-DC-3KW).

3 Модули ввода-вывода (1–8)

• Модуль ввода-вывода 
с 48 портами 1 и 10 Gigabit 
Ethernet (N77-F248XP-23E).

• Модуль ввода-вывода 
с 48 портами 1 и 10 Gigabit 
Ethernet (N77-F348XP-23).

• Модуль ввода-вывода 
с 24 портами 40 Gigabit Ethernet 
(N77-F324FQ-25).

• Модуль ввода-вывода 
с 12 портами 100 Gigabit Ethernet 
(N77-F312CK-26).

6 Ручки корпуса (только для незначительного 
перемещения по стойке).
20
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Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Технические характеристики продукта
На следующем рисунке показаны все стандартные функции оборудования, которые можно найти на задней 
панели корпуса.

Рисунок 11 Стандартные функции оборудования на задней панели корпуса Cisco Nexus 7710
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1 Три кассеты вентиляторов (на этом 
рисунке показаны только две для 
демонстрации задней панели модуля 
структуры коммутации) (N77-C7710-FAN).

3 Пустой модуль на месте отсутствующего 
модуля структуры коммутации.

2 Модули структуры коммутации (до шести, 
два из которых позади кассет 
вентиляторов) (N77-C7710-FAB-2).

4 Индикаторы структуры коммутации 
и кассеты вентиляторов.
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Технические характеристики продукта
Cisco Nexus 7706

На следующем рисунке показаны все стандартные функции оборудования, которые можно найти на лицевой 
панели корпуса.

Рисунок 12 Стандартные функции оборудования на лицевой панели корпуса Cisco Nexus 7706
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1 Индикаторы корпуса. 5 Модули супервизора (один или два) 
(N77-SUP2E).

2 Крепежные кронштейны корпуса (по одному 
с каждой стороны корпуса позади блоков 
кабельного органайзера).

6 Блоки питания (до 4 штук)

• Блок питания переменного тока 
3 кВт (N77-AC-3KW).

• Блок питания постоянного тока 
3 кВт (N77-DC-3KW).

3 Блок кабельного органайзера (2). 7 Ручки корпуса (только для 
незначительного перемещения по 
стойке).

4 Модули ввода-вывода (1–4)

• Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 
и 10 Gigabit Ethernet (N77-F248XP-23E).

• Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 
и 10 Gigabit Ethernet (N77-F348XP-23).

• Модуль ввода-вывода с 24 портами 40 
Gigabit Ethernet (N77-F324FQ-25).

• Модуль ввода-вывода с 12 портами 100 
Gigabit Ethernet (N77-F312CK-26).
22
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Технические характеристики продукта
На следующем рисунке показаны все стандартные функции оборудования, которые можно найти на задней 
панели корпуса.

Рисунок 13 Стандартные функции оборудования на задней панели корпуса Cisco Nexus 7706
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1 Три кассеты вентиляторов (на рисунке 
показаны только две из них, одна не видна 
для демонстрации задних панелей на двух
модулях структуры коммутации) 
(N77-C7706-FAN).

4 Ручки следует использовать только для 
регулировки расположения корпуса 
с помощью механического подъемника 
или по опорным нижним направляющим 
в стойке (не рекомендуется поднимать 
корпус с помощью этих ручек).

2 Модули структуры коммутации (до шести, 
два из которых позади кассет 
вентиляторов) (N77-C7706-FAB-2).

5 Вертикальные крепежные кронштейны 
используются для надежного закрепления 
корпуса в стойке, а также для поддержки 
блоков кабельного органайзера.

3 Индикаторы для кассеты вентиляторов и 
модулей структуры коммутации позади 
кассеты вентиляторов.
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Характеристики коммутаторов Cisco Nexus серии 7000
Характеристики коммутаторов Cisco Nexus серии 7000
В этом разделе приведены физические размеры и условия эксплуатации коммутаторов, а также характеристики 
поддерживаемых блоков питания.

Физические размеры
В следующей таблице перечислены физические характеристики коммутатора Cisco Nexus серии 7000.

1. Ширина также служит обозначением минимального расстояния между двумя вертикальными крепежными направляющими внутри стойки или 
шкафа.
2. Глубина передней панели — это также минимальное расстояние между передними крепежными направляющими и внутренней стороной 
передней части стойки или шкафа. Для всех коммутаторов необходимо еще 7 см (17,8") для размещения кабелей. Для корпуса Cisco Nexus 7009, 
закрепляемого в центре стойки, к глубине передней панели прибавляется еще около 15 см (6"), чтобы вместить центральный крепежный 
кронштейн.
3. Глубина задней панели — это также минимальное расстояние между передними крепежными направляющими и внутренней стороной задней 
части стойки или шкафа. Для коммутаторов, закрепляемых спереди, эта глубина совпадает с глубиной корпуса. Для коммутатора Cisco Nexus 
7009, устанавливаемого в центре, это расстояние на 15,2 см (6") меньше глубины корпуса в результате смещения вперед.
4. Высота — это необходимое расстояние между верхней точкой нижнего опорного кронштейна и вершиной устанавливаемого корпуса. При 
установке одного корпуса над другим нижние опорные кронштейны необходимо закрепить над этой областью.

Таблица 1 Физические характеристики коммутатора Cisco Nexus серии 7000

Корпус Ширина1 Передняя панель. 
Глубина2

Задняя панель. 
Глубина3

Высота4

Cisco Nexus 7004 (все 
виды монтажа)

43,9 см (17,3") 17,8 см (7") 24.61,0  см (24") 31,1 см (12,25") 
(7 RU)

Cisco Nexus 7009 (с 
передним монтажом)

43,9 см (17,3") 17,8 см (7") 24.61,0  см (24") 62,2 см (24,5") 
(14 RU)

Cisco Nexus 7009 (с 
центральным монтажом)

43,9 см (17,3") 33,0 см (13") 18.45,8 см (18") 62,2 см (24,5") 
(14 RU)

Cisco Nexus 7010 (все 
виды монтажа)

43,9 см (17,3") 17,8 см (7") 84,1 см (33,11") 93,3 см (36,75") 
(21,0 RU)

Таблица 2 Физические характеристики коммутатора Cisco Nexus 7700

Корпус Ширина  Глубина Высота

Cisco Nexus 7718 43,9 см (17,3") 88,9 см (35,0") 114,9 см (45,25") (26 RU)

Cisco Nexus 7710 43,9 см (17,3") 86,4 см (34,0") 61,9 см (24,35") (14 RU)

Cisco Nexus 7706 43,9 см (17,3") 81,3 см (32,0") 40,0 см (15,75") (9 RU)
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Характеристики коммутаторов Cisco Nexus серии 7000
304384

1

2 15.75 in
(40.0 cm)

Условия эксплуатации

Таблица 3 описывает условия эксплуатации коммутаторов Cisco Nexus серии 7000.

Таблица 3 Условия эксплуатации коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Таблица 4 описывает условия эксплуатации коммутаторов Cisco Nexus серии 7700.

Таблица 4 Условия эксплуатации коммутаторов Cisco Nexus серии 7700

Описание Cisco Nexus 
7004

Cisco Nexus 
7009

Cisco Nexus 
7010

Cisco Nexus 
7018

Рабочая Температура 
температура окружающей среды

От 0 до 40 ºC
От -40 до 70 ºC

Относительная Рабочая 
влажность (без конденсации)

Влажность
окружающей среды
(без конденсации) при
простое и хранении

От 5 до 90 % (рекомендуется от 45 до 50 %)

От 5 до 95 %

Рабочая Высота
На складе

От -150 до 4000 метров 
От -305 до 9144 метров    

Окружающая среда Технические характеристики

Температура Рабочая температура От 0 до 40 °C

Температура окружающей 
среды

От -40 до 70 °C

Относительная 
влажность

окружающей среды (без 
конденсации)

От 8 дo 80 %

Среда при простое (без 
конденсации)

От 5 до 90 %

Высота (над 
уровнем моря)

При эксплуатации От -152 до 4000 метров, работа с
сертификатом от 0 до 1980 метров

На складе от -305 до 9144 метров
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Технические параметры питания
Технические параметры питания
В разделе  содержится следующая информация.

• Общие технические характеристики блоков питания, стр. 26

• Инструкции по подключению систем с использованием блоков питания переменного тока, стр. 29

• Инструкции по подключению систем с использованием блоков питания переменного тока, стр. 29

Общие технические характеристики блоков питания
В этом разделе приведены характеристики питания коммутаторов Cisco Nexus серии 7000. Этот раздел 
охватывает следующие темы:

• Характеристики блока питания Cisco Nexus серии 7000, стр. 26

• Характеристики блока питания Cisco Nexus 7718, стр. 27

Характеристики блока питания Cisco Nexus серии 7000

В следующей таблице перечислены характеристики блока питания переменного тока для Cisco Nexus 7000.

Cisco Nexus 
7004

Cisco Nexus 
7009

Cisco Nexus 
7010

Cisco Nexus 
7018

Количество разъемов для блоков питания 4 2 3 4

Блок питания переменного тока 3 кВт 
(N7K-AC-3KW)

X — — —

Блок питания переменного тока 6 кВт 
(N7K-AC-6.0KW)

— X X X

Блок питания переменного тока 7,5 кВт 
(N7K-AC-7.5KW-INT и N7K-AC-7.5KW-US)

— X X X

Блок питания постоянного тока 3 кВт 
(N7K-DC-3KW)

X — — —

Блок питания постоянного тока 6 кВт 
(N7K-DC-6KW)

— X X X

Пустой разъем (N7K-3KPS-BLANK-H) X X — X

Пустой разъем (N7K-PS-BLANK=) — — X —
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Технические параметры питания
Характеристики блока питания Cisco Nexus 7718

В следующей таблице перечислены требования к питанию для коммутатора Cisco Nexus 7718.

Компонент Количество Максимальная 
мощность

Стандартное 
энергопотребление

Модули супервизора 1 или 2 — —

Supervisor 2 Enhanced (N77-SUP2E) 265 Вт 137 Вт

Модули ввода-вывода F2 От 1 до 16 — —

Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 и 10 
Gigabit Ethernet (N77-F248XP-23E)

500 Вт 450 Вт

Модули ввода-вывода F3 — —

Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 и 10 
Gigabit Ethernet (N77-F348XP-23)

480 450

Модуль ввода-вывода с 24 портами 40 
Gigabit Ethernet (N77-F324FQ-25)

740 650

Модуль ввода-вывода с 12 портами 100 
Gigabit Ethernet (N77-F312CK-26)

730 640

Модули структур коммутации 
(N77-C7718-FAB-2)

От 3 до 6 300 Вт 260 Вт

Кассета вентиляторов (N77-C7718-FAN) 3 900 Вт 102 Вт
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Технические параметры питания
Характеристики блока питания Cisco Nexus 7710

В следующей таблице перечислены требования по питанию для коммутатора Cisco Nexus 7710.

Характеристики блока питания Cisco Nexus 7706

В следующей таблице перечислены требования к питанию для коммутатора Cisco Nexus 7706.

Компонент Количество Максимальная 
мощность

Стандартное 
энергопотребление

Модули супервизора 1 или 2 — —

Supervisor 2 Enhanced (N77-SUP2E) 265 Вт 137 Вт

Модули ввода-вывода F2 От 1 до 8 — —

Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 
и 10 Gigabit Ethernet (N77-F248XP-23E)

500 Вт 450 Вт

Модули ввода-вывода F3 — —

Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 
и 10 Gigabit Ethernet (N77-F348XP-23)

480 450

Модуль ввода-вывода с 24 портами 40 
Gigabit Ethernet (N77-F324FQ-25)

740 650

Модуль ввода-вывода с 12 портами 100 
Gigabit Ethernet (N77-F312CK-26)

730 640

Модули структур коммутации 
(N77-C7710-FAB-2)

От 3 до 6 150 Вт 122 Вт

Кассета вентиляторов (N77-C7710-FAN) 3 600 Вт 30 Вт

Компонент Количество Максимальная 
мощность

Стандартное 
энергопотребление

Модули супервизора 1 или 2 — —

Supervisor 2 Enhanced (N77-SUP2E) 265 Вт 137 Вт

Модули ввода-вывода F2 От 1 до 4 — —

Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 
и 10 Gigabit Ethernet (N77-F248XP-23E)

500 Вт 450 Вт

Модули ввода-вывода F3 — —

Модуль ввода-вывода с 48 портами 1 
и 10 Gigabit Ethernet (N77-F348XP-23)

480 450

Модуль ввода-вывода с 24 портами 40 
Gigabit Ethernet (N77-F324FQ-25)

740 650

Модуль ввода-вывода с 12 портами 100 
Gigabit Ethernet (N77-F312CK-26)

730 640

Модули структуры коммутации 
(N77-C7706-FAB-2)

От 3 до 6 150 Вт 122 Вт

Кассета вентиляторов (N77-C7706-FAN) 3 600 Вт 30 Вт
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Примечания, инструкции и предупреждения по установке
Инструкции по подключению систем с использованием блоков питания переменного 
тока

Для подключения блоков питания переменного тока на коммутаторах Cisco Nexus серии 7000 к источнику 
питания на месте установки руководствуйтесь следующими основными инструкциями.

• Каждый блок питания должен иметь собственную отдельную ответвленную цепь.

• Параметры цепей должны соответствовать местным и государственным требованиям.

• Розетки сети переменного тока, используемые для подключения корпуса, должны иметь заземление. Провода 
заземления, подключенные к розеткам, должны быть соединены с защитным заземлением на вспомогательном 
оборудовании.

Примечания, инструкции и предупреждения по установке
В этом разделе описаны требования к установке и приведены важные примечания и предупреждения 
относительно безопасности.

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. В зону с ограниченным 
доступом можно попасть только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других 
средств обеспечения охраны. Заявление 1017

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только специально 
обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030

Необходимые инструменты
Перед началом установки подготовьте следующие инструменты.

• Для установки Nexus 7004 потребуется механический подъемник, выдерживающий 68 кг.

Примечание. Подъемник подобного типа понадобится только при перемещении или подъеме полностью 
укомплектованного корпуса весом не менее 54,4 кг. Вес корпуса без блоков питания составляет не более 42,2 кг, 
поэтому его смогут вручную поднять два человека.

• Для установки Nexus 7009 потребуется механический подъемник, выдерживающий 136 кг.

• Для установки Nexus 7010 — механический подъемник, выдерживающий 250 кг.

• Для установки Nexus 7018 — механический подъемник, выдерживающий 318 кг.

• Крестовая отвертка № 1 с регулировкой крутящего момента.

• Шлицевая отвертка (3/16").

• Обжимной инструмент.

• Инструмент для зачистки проводов.

• Рулетка и уровень.

• Заземляющий провод (используйте провод, размеры которого соответствуют местным и государственным 
требованиям по установке). В зависимости от источника питания и системы для установки оборудования на 
территории США понадобится медный провод от 12 до 6 AWG. Рекомендуем использовать провод калибра 6 AWG, 
имеющийся в продаже. Длина заземляющего провода зависит от расстояния, которое отделяет коммутатор от 
средств заземления.
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Примечания, инструкции и предупреждения по установке
Требования к стойке

Коммутатор Cisco Nexus серии 7000 можно установить в стойках следующих типов. 

• Для коммутаторов Nexus 7004 и 7009 необходима одна стойка (или шкаф) с двумя или четырьмя опорами 
стандарта EIA (19"). Не забудьте вовремя заказать стойку или шкаф, чтобы установить корпус.

• Для коммутаторов Nexus 7010 и 70018 необходима одна стойка (или шкаф) с четырьмя опорами стандарта EIA 
(19"). Не забудьте вовремя заказать стойку или шкаф, чтобы установить корпус.

• Для коммутаторов Nexus 7718, 7710 и 7706:

— стандартные перфорированные шкафы;

— шкафы со сплошными стенками и кассетой вентиляторов сверху (для охлаждения по всей площади);

— стандартные открытые четырехопорные стойки Telco;

— стандартные открытые двухопорные стойки Telco (только 7706).

Примечания по установке
При установке коммутатора Cisco Nexus серии 7000 выполните следующие действия.

• В процессе установки и настройки коммутатора запишите сведения, указанные в Руководстве по установке 
оборудования Cisco, входящем в комплект поставки коммутатора.

• Оставьте возле коммутатора достаточное свободное пространство для обслуживания и нормальной циркуляции 
воздуха (требования к воздушному потоку приведены в документе Руководство по установке оборудования Cisco, 
прилагающемся к коммутатору).

• Убедитесь, что система кондиционирования воздуха соответствует требованиям к рассеянию тепла, которые 
указаны в документе Руководство по установке оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору.

• Убедитесь, что шкаф или стойка соответствуют требованиям, перечисленным в Требования к стойке, стр. 30.

Примечание. При установке коммутатора в шкаф можно использовать прилагаемые перемычки для соединения 
кабелей питания. См. Руководство по установке оборудования Cisco, входящее в комплект поставки 
коммутатора.

• Убедитесь, что корпус можно заземлить надлежащим образом. Если вы устанавливаете коммутатор в стойке без 
заземления, рекомендуется подключить клеммы заземления на корпусе и блоке питания напрямую к шине 
заземления электросети.

• Убедитесь, что электросеть на месте установки отвечает требованиям к питанию, приведенным в Инструкции по 
подключению систем с использованием блоков питания переменного тока, стр. 29. Можно использовать блок 
бесперебойного питания (ИБП) для защиты от отключений электроснабжения. 

Внимание! Не используйте ИБП на основе феррорезонансной технологии. ИБП этого типа могут работать 
неустойчиво в таких системах, как семейство Cisco MDS 9000, что способно привести к значительным 
колебаниям потребления тока из-за изменений в шаблонах трафика данных.

• Убедитесь, что параметры цепей соответствуют местным и национальным требованиям.

В Северной Америке для блоков питания на 300 Вт требуется цепь 20 А. Если вы используете блок питания на 
200 или 240 В переменного тока в Северной Америке, цепь должна быть защищена двухполюсным 
автоматическим выключателем.

Внимание! Для защиты от потери питания убедитесь, что суммарная нагрузка в каждой внешней цепи не превышает 
значения, допустимые для проводки и автоматических выключателей.

Примечание. Убедитесь, что все вентиляторные модули и блоки питания имеют одинаковое направление 
воздушного потока. 
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Примечания, инструкции и предупреждения по установке
• Устанавливая коммутатор, затягивайте винты со следующим усилием:

– Невыпадающие винты: 0,45 Нм (4 дюйм-фунта)

– Винты M3: 0,45 Нм (4 дюйм-фунта)

– Винты M4: 1,36 Нм (12 дюйм-фунтов)

– Винты 10-32: 2,26 Нм (20 дюйм-фунтов)

– Винты 12-24: 3,39 Нм (30 дюйм-фунтов)

Примечания относительно блоков питания постоянного тока

В отличие от блока питания переменного тока, блок питания постоянного тока НЕ использует кабели питания, 
специфичные для страны. Блок питания постоянного тока оснащен блоками выводов, провода для подключения 
которых должен предоставить заказчик. Поэтому кабели питания переменного тока нельзя использовать 
с блоками питания постоянного тока. 

Калибр проводов зависит от следующих факторов:

• Номинального тока на входе блока питания (макс. 10 А для блока питания на 300 Вт).

• Номинальной температуры для изоляции проводов (60 °C согласно государственному электротехническому 
стандарту США).

• Максимальной температуры окружающего воздуха на месте установки.

• Длины проводов, идущих от коммутатора к блоку постоянного тока.

• От того, связаны ли кабели питания в пучки с другими токонесущими проводами и заключены ли пучки кабелей 
в защитный кабелепровод того или иного типа. 

Поскольку некоторые из вышеперечисленных факторов зависят от установки, рекомендуется, чтобы установку 
блоков питания постоянного тока выполнял квалифицированный персонал в соответствии с требованиями 
местных и национальных электротехнических правил и норм для конкретной страны.

Ограничения относительно применения устройства в домашних, коммерческих 
и промышленных средах

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, 
коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым 
электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового 
назначения. Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование предназначено для 
эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Правила и условия безопасной эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Чтобы полностью отключить питание коммутатора, необходимо отсоединить кабели питания от всех 
блоков питания. 

 Для электроснабжения оборудования используется до двух блоков питания с номинальным выходным напряжением 12 В 
постоянного тока. См. раздел Технические параметры питания, стр. 26.

 Диапазон температур в рабочем состоянии: от 0 до 40° C 

 Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 5 до 95 (%), без конденсации 
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Установка коммутатора в стойку
Установка коммутатора в стойку
В этом разделе вы узнаете, как устанавливать коммутатор Cisco Nexus серии 7000 в шкаф или стойку, которые 
соответствуют требованиям, описанным в разделе Требования к стойке, стр. 30.

Внимание! Если используется стойка на колесах, убедитесь в наличии тормозной системы и устойчивом 
положении стойки.

Установка Nexus 7004
Перед установкой корпуса проверьте доступность следующих условий:

• Возможность установки корпуса Cisco Nexus 7004 недалеко от заземления центра обработки данных.

• Наличие двух- или четырехопорной стойки стандарта EIA (19") или шкафа с аналогичной стойкой.

Предупреждение Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости. В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть 
болтами к полу. При отсутствии необходимой устойчивости стойка может перевернуться. 
Заявление 1048

• Если необходимо закрепить корпус в центре стойки, вам понадобятся крепежные кронштейны для центрального 
монтажа (2) и винты M4 x 6 мм (12). При установке передней панели корпуса в стойке (стандартный вид 
установки) вам не понадобятся эти кронштейны. 

Установка крепежных кронштейнов для центрального монтажа

Перед установкой корпуса Cisco Nexus 7004 решите, будете ли вы закреплять в стойке переднюю или 
центральную часть корпуса. Корпус уже готов к закреплению его лицевой части в стойке, но с помощью 
крепежных кронштейнов для центрального монтажа вы можете разместить переднюю часть корпуса в 14,4 см 
от передней части стойки.

Примечание. Чтобы установить кронштейны для центрального монтажа, вам необходимо заказать комплект 
для монтажа коммутатора Cisco Nexus 7004 в стойку (номер изделия по каталогу 
N7K-C7004-RMK).

Чтобы установить крепежные кронштейны для центрального монтажа в корпус, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Поднесите один из двух крепежных кронштейнов для центрального монтажа к корпусу таким 
образом, чтобы шесть отверстий для винтов были соотнесены с шестью аналогичными отверстиями 
на боковой панели корпуса, как показано на рис. Рисунок 14.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. 
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности. 

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует монтировать 
в самой нижней части корпуса. 

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы 
перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006
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Рисунок 14 Установка кронштейнов для центрального монтажа на корпусе

Шаг 2 Отверткой с крестообразным шлицем Philips закрепите кронштейн на корпусе с помощью шести 
винтов M4 x 6 мм. Затяните каждый винт с усилием от 1,3 до 1,7 Нм.

Шаг 3 Выполните шаги 1 и 2, чтобы установить второй кронштейн для центрального монтажа с другой 
стороны корпуса.

Установка корпуса в стойку

Перед установкой корпуса в стойку решите, каким образом вы хотите разместить его в стойке. Корпус можно 
поднять с помощью механического подъемника и установить его выше другого, уже установленного 
коммутатора Cisco Nexus 7004 либо уменьшить вес корпуса и поднять его вручную с помощью напарника. Чтобы 
уменьшить вес корпуса, извлеките блоки питания. После этого корпус будет весить не более 42 кг, и его смогут 
поднять два человека. 

Подняв корпус до нужного уровня, установите его в стойке и верните на место извлеченные блоки питания.

Чтобы установить корпус Cisco Nexus 7004 в двух- или четырехопорную стойку или шкаф, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Подготовьте корпус к перемещению, выполнив следующие действия.

Предупреждение Чтобы избежать травм или повреждения корпуса, ни в коем случае не поднимайте и не наклоняйте 
корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032

Внимание! Для перемещения корпуса воспользуйтесь специальными ручками (по одной с каждой стороны 
корпуса) или протолкните корпус в стойку, взявшись за его края, не трогая модули или их ручки.

33
47
26

2

2

1
1

1 Центральный монтажный кронштейн 
(справа и слева).

2 Шесть винтов M4 x 6 мм для каждого 
кронштейна.
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• Чтобы переместить корпус с помощью механического подъемника, приставьте подъемник к краю транспортного 
поддона (или не ниже 0,64 см от уровня поддона). После этого прибегните к помощи двух человек, чтобы 
разместить корпус на подъемнике.

• Чтобы переместить корпус вручную, извлеките блоки питания, как описано в документации Cisco, 
прилагающейся к коммутатору. После этого два человека смогут поднять корпус на нужный уровень.

Примечание. Для уменьшения веса корпуса не рекомендуется извлекать модули супервизора, ввода-вывода или 
кассету вентиляторов, так как эти компоненты могут быть легко повреждены. Если вы все-таки 
решите извлечь какие-либо из этих модулей, подготовьте антистатические подкладки или пакеты, на 
которых будут стоять модули, пока вы не установите их обратно в корпус.

Шаг 2 Поднять корпус до нужного уровня стойки можно следующими способами.

• Если вы используете механический подъемник, разместите корпус рядом с передней частью другого, уже 
установленного коммутатора Cisco Nexus 7004, поднимите новый корпус на уровень установленного (или не 
выше 0,64 см от установленного корпуса). После этого два человека должны приставить заднюю панель нового 
корпуса к пространству между двумя передними столбцами стойки и вставить корпус, пока крепежные 
кронштейны не соединятся с направляющими стойки.

• Если вы поднимаете корпус вручную, то два или более человек должны пронести заднюю панель корпуса через 
передние столбцы, пока крепежные кронштейны корпуса не соединятся с направляющими стойки. Затем 
необходимо поднять корпус до самого нижнего места в стойке и соотнести отверстия для винтов в крепежных 
кронштейнах с направляющими в стойке.

Внимание! Поднимать корпус необходимо с помощью ручек, размещенных по его сторонам. Не используйте для 
подъема или перемещения корпуса ручки модулей, так как эти ручки пригодны только для 
извлечения или установки модулей.

Шаг 3 Закрепите панели корпуса в стойке с помощью пяти винтов M6 x 19 мм (или восьми винтов 
12–24 x 3/4"). Затяните каждый из десяти винтов с усилием 4,5 Нм (см. рисунок Рисунок 15).
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Рисунок 15 Установка корпуса Cisco Nexus 7004 в стойку

33
46
94

1

1

2

2

1 Ручки для размещения или подъема 
корпуса весом не менее 54,4 кг.

2 Пять винтов Philips M4 x 6 мм для 
закрепления кронштейнов для переднего 
и центрального монтажа к направляющей 
(для двух кронштейнов понадобятся 
12 винтов).
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Установка Nexus 7009

В этом разделе описана процедура установки корпуса Cisco Nexus 7009 в стойку или шкаф. В зависимости от 
потребностей центра обработки данных вы можете закрепить в стойке или шкафу переднюю панель корпуса 
(стандартный способ закрепления) или его центральную часть. Чтобы закрепить центральную часть корпуса, 
необходимо отдельно заказать крепежные кронштейны для центрального монтажа.

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Необходимые условия для установки корпуса, стр. 36

• Установка корпуса с помощью передних кронштейнов, стр. 37

• Установка корпуса с помощью центральных кронштейнов, стр. 39

Необходимые условия для установки корпуса

Перед установкой корпуса проверьте доступность следующих условий:

• Возможность установки корпуса Cisco Nexus 7009 недалеко от заземления центра обработки данных.

• Наличие двух- или четырехопорной стойки стандарта EIA (19") или шкафа с аналогичной стойкой. В этих 
инструкциях описана процедура установки корпуса в двухопорную стойку. Для установки корпуса на две 
передние опоры четырехопорной стойки или шкафа необходимо выполнить те же действия.

Предупреждение Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости. В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть 
болтами к полу. При отсутствии необходимой устойчивости стойка может перевернуться. 
Заявление 1048

• Нижние опорные направляющие, устанавливаемые в стойке или шкафу. В самом нижнем месте стойки уже 
должны быть установлены две передних или центральных нижних поддерживающих направляющих.

• К корпусу должны быть прикреплены два крепежных кронштейна для переднего монтажа. Если вы закрепляете 
в стойке или шкафу центральную часть корпуса, то также необходимы еще два кронштейна для центрального 
монтажа. Их вы найдете в комплекте для центрального монтажа, который необходимо заказать отдельно.

 

• Корпус Cisco Nexus 7009 и его учтенные и неповрежденные компоненты.

• Если вы будете устанавливать в стойку или шкаф центральную часть корпуса, вам понадобится комплект для 
центрального монтажа. Таблица 5 описывает содержимое этого комплекта.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. 
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности. 

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует монтировать 
в самой нижней части корпуса. 

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы 
перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006
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Установка корпуса с помощью передних кронштейнов

Чтобы установить корпус Cisco Nexus 7009 в стойке или шкафу, выполните следующие действия.

Шаг 1 Погрузите корпус на механический подъемник следующим образом.

a. Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус. 

b. Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем на 0,635 см 
(1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 

c. При помощи не менее двух человек скользящим движением переместите корпус на подъемник так, чтобы 
боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике или приблизилась 
к ним. Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней сторонам корпуса, чтобы можно 
было легко установить корпус в стойку. 

Предупреждение Чтобы избежать травм или повреждения корпуса, ни в коем случае не поднимайте и не наклоняйте 
корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032

Внимание! Чтобы поднять корпус, используйте механический подъемник. Используйте боковые ручки только 
для перемещения корпуса после его установки на механический подъемник, в стойку или шкаф.

Шаг 2 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней панели корпуса по 
передней стороне стойки или шкафа. Поднимите корпус таким образом, чтобы его нижняя часть 
находилась на высоте опорных направляющих или не более чем на 0,635 см (1/4 дюйма) выше 
кронштейна.

Шаг 3 При помощи не менее двух человек установите корпус на установленные опорные нижние 
направляющие, чтобы передние крепежные кронштейны не соединились с направляющими стойки. 
Надавите на нижнюю половину передней панели корпуса, чтобы вставить в стойку сначала заднюю 
панель корпуса. Затем установите корпус, чтобы вертикальные кронштейны для переднего или 
центрального монтажа соединились с лицевой частью стойки. (См. Рисунок 16.)

Таблица 5 Содержимое дополнительного комплекта для центрального монтажа

Описание детали Количество

Нижние поддерживающие направляющие для 
центрального монтажа

2

Кронштейн для центрального монтажа 2
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Рисунок 16 Перемещение корпуса Cisco Nexus 7009 в стойку (установка посредством переднего монтажа)

Шаг 4 Отверстия для винтов в крепежных кронштейнах корпуса должны быть на одном уровне 
с аналогичными отверстиями в вертикальных направляющих. 

Совет Чтобы правильно разместить корпус для соотнесения всех отверстий для винтов, воспользуйтесь 
ручками корпуса, как показано на рис. Рисунок 15.

Шаг 5 С помощью отвертки с прямым шлицем закрутите семь-восемь винтов M6 x 19 мм (или 
12–24 x 3/4 дюйма) в оба вертикальных крепежных кронштейна корпуса (всего 12–14 винтов для 
каждого крепежного кронштейна), как показано на рис. Рисунок 15.

1 Установка нижней половины передней панели 
корпуса.

3 Стойка с вертикальными 
направляющими для монтажа.

2 Кронштейны для переднего монтажа.

33
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Рисунок 17 Закрепление передней панели корпуса Cisco Nexus 7009 в стойке

Установка корпуса с помощью центральных кронштейнов

Чтобы установить корпус Cisco Nexus 7009 в стойке или шкафу с помощью дополнительного центрального 
кронштейна, выполните следующие действия.

Шаг 1 Замените передний кронштейн в корпусе на центральный кронштейн.

a. Извлеките из корпуса два кронштейна для переднего монтажа. Для этого выкрутите пять винтов, 
прикрепляющих каждый кронштейн к лицевой панели корпуса (см. Рисунок 18).

33
05

15

11

1 Семь или восемь 19-миллиметровых 
винтов M6 или винтов 10–24 x 3/4 дюйма 
с крестообразным шлицем, используемых 
для крепления каждого бокового 
кронштейна к передней направляющей 
(всего 8 винтов).
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Рисунок 18 Извлечение кронштейнов для переднего монтажа

b. Разместите кронштейн для центрального монтажа таким образом, чтобы пять его отверстий для винтов 
находились на одном уровне с пятью аналогичными отверстиями кронштейна для переднего монтажа 
(см. Рисунок 19).

33
04

83

1

1

2

2

1 Выкрутите пять винтов из каждого 
кронштейна.

2 Отсоедините кронштейн от корпуса.
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Рисунок 19 Закрепление кронштейнов для центрального монтажа на корпусе

c. Прикрепите кронштейн к корпусу с помощью пяти винтов, извлеченных из переднего кронштейна.

d. Повторите шаги b и c, чтобы закрепить второй центральный кронштейн на другой панели корпуса.

Шаг 2 Погрузите корпус на механический подъемник следующим образом.

a. Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус. 

b. Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем на 0,635 см 
(1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 
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1 Разместите кронштейн для центрального 
монтажа таким образом, чтобы пять его 
отверстий для винтов находились на одном 
уровне с пятью аналогичными 
отверстиями на корпусе.

2 С помощью пяти винтов, недавно 
использованных для переднего 
кронштейна, прикрепите кронштейн 
к корпусу.
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c. При помощи не менее двух человек скользящим движением переместите корпус на подъемник так, чтобы 
боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике или приблизилась 
к ним. Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней сторонам корпуса, чтобы можно 
было легко установить корпус в стойку. 

Предупреждение Чтобы избежать травм или повреждения корпуса, ни в коем случае не поднимайте и не наклоняйте 
корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032

Внимание! Чтобы поднять корпус, используйте механический подъемник. Используйте боковые ручки только 
для перемещения корпуса после его установки на механический подъемник, в стойку или шкаф.

Шаг 3 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней панели корпуса по 
передней стороне стойки или шкафа. Поднимите корпус таким образом, чтобы его нижняя часть 
находилась на высоте опорных направляющих или не более чем на 0,635 см (1/4 дюйма) выше 
кронштейна.

Шаг 4 При помощи не менее двух человек установите корпус на установленные опорные нижние 
направляющие, чтобы передние крепежные кронштейны соединились с направляющими стойки. 
Надавите на нижнюю половину передней панели корпуса, чтобы вставить в стойку сначала заднюю 
панель корпуса. Затем установите корпус, чтобы вертикальные кронштейны для переднего или 
центрального монтажа соединились с лицевой частью стойки. (См. Рисунок 20.)

Рисунок 20 Перемещение корпуса Cisco Nexus 7009 в стойку (установка в центральной части стойки)

Шаг 5 Отверстия для винтов в крепежных кронштейнах корпуса должны быть на одном уровне 
с аналогичными отверстиями в вертикальных направляющих. 

1 Установка нижней половины передней панели 
корпуса.

3 Стойка с вертикальными 
направляющими для монтажа.

2 Кронштейны для центрального монтажа.
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Совет Чтобы правильно разместить корпус для соотнесения всех отверстий для винтов, воспользуйтесь 
ручками корпуса, как показано на рис. Рисунок 20.

Шаг 6 С помощью отвертки с прямым шлицем закрутите семь-восемь винтов M6 x 19 мм (или 
12–24 x 3/4 дюйма) в оба вертикальных крепежных кронштейна корпуса (всего 12–14 винтов для 
каждого крепежного кронштейна), как показано на рис. Рисунок 21.

Рисунок 21 Закрепление центральной панели корпуса Cisco Nexus 7009 в стойке

Установка Nexus 7010
В разделе вы узнаете, как устанавливать корпус Cisco Nexus 7010 в стойку или шкаф. Здесь описаны действия 
для транспортировки корпуса, его подъема в стойку с помощью механического подъемника, установки его 
в стойку и закрепления.

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Необходимые условия для установки корпуса, стр. 43

• Установка корпуса, стр. 44

Необходимые условия для установки корпуса

Перед установкой корпуса проверьте доступность следующих условий:

• Возможность установки корпуса Cisco Nexus 7010 недалеко от центра обработки данных.

33
05

41

1

1 Семь или восемь 19-миллиметровых 
винтов M6 или винтов 10–24 x 3/4 дюйма 
с крестообразным шлицем, используемых 
для крепления каждого бокового 
кронштейна к передней направляющей 
(всего 8 винтов).
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• Наличие четырехопорной стойки стандарта EIA (19") или шкафа с аналогичной стойкой.

Предупреждение Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости. В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть 
болтами к полу. При отсутствии необходимой устойчивости стойка может перевернуться. 
Заявление 1048

• Нижние опорные направляющие, установленные в стойке или шкафу. В самом нижнем крепежном отсеке 
корпуса уже должны быть установлены две опорных нижних направляющих.

• Корпус Cisco Nexus 7010 и его учтенные и неповрежденные компоненты.

• Комплект нижних опорных направляющих (поставляется с комплектом аксессуаров Cisco Nexus 7010).

Часть этого комплекта мы уже использовали для установки нижних опорных направляющих. Таблица 6 
описывает содержимое комплекта для монтажа в стойку.

Примечание. Также для установки корпуса на механический подъемник необходима помощь не менее 
четырех человек, которые способны поднять 250 кг. 

Установка корпуса

Чтобы установить корпус Cisco Nexus 7010 в четырехопорную стойку или шкаф, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Погрузите корпус на механический подъемник следующим образом.

a. Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус. 

b. Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем на 0,635 см 
(1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 

c. При помощи не менее четырех человек скользящим движением переместите корпус на подъемник так, чтобы 
боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике или приблизилась 
к ним. Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней сторонам корпуса, чтобы можно 
было легко установить корпус в стойку. 

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. 
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности. 

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует монтировать 
в самой нижней части корпуса. 

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы 
перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006

Таблица 6 Содержимое комплекта для монтажа в стойку

Описание детали Количество

12–24 x 3/4 дюйма Винты с крестообразным шлицем 20

19-миллиметровые винты M6 Phillips 20

Регулируемые нижние опорные направляющие 2
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Предупреждение Чтобы избежать травм или повреждения корпуса, ни в коем случае не поднимайте и не наклоняйте 
корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032

Внимание! Для подъема корпуса используйте механический подъемник, но не ручки, расположенные на 
боковой панели корпуса (они не рассчитаны на подъем больше 91 кг). Используйте боковые ручки 
только для перемещения корпуса после его установки на механический подъемник, в стойку или 
шкаф. 

Шаг 2 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней панели корпуса по 
передней стороне четырехопорной стойки или шкафа. Поднимите корпус таким образом, чтобы его 
нижняя часть находилась на высоте опорных направляющих или не более чем на 0,635 см (1/4 дюйма) 
выше кронштейна.

Шаг 3 При помощи не менее четырех человек разместите корпус на установленные нижние опорные 
направляющие, как показано на рис. Рисунок 22. 

Надавите на нижнюю половину передней панели корпуса, чтобы вставить в стойку сначала заднюю панель корпуса. 
Затем установите корпус, чтобы крепежные кронштейны соединились с вертикальными передними направляющими 
стойки. 

Рисунок 22 Перемещение корпуса Cisco Nexus 7010 в стойку

1 Установка нижней половины передней панели 
корпуса.

3 Вертикальные направляющие для 
монтажа в стойку.

2 Монтажные кронштейны корпуса.
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Шаг 4 Отверстия для винтов в крепежных кронштейнах корпуса должны быть на одном уровне 
с аналогичными отверстиями в вертикальных направляющих. 

Чтобы отрегулировать положение корпуса в соответствии с уровнем отверстий для винтов, воспользуйтесь ручками, 
расположенными на боковых панелях корпуса.

Совет Чтобы правильно разместить корпус для соотнесения всех отверстий для винтов, воспользуйтесь 
ручками корпуса, как показано на рис. Рисунок 23.

Шаг 5 С помощью отвертки с прямым шлицем закрутите четыре винта M6 x 19 мм (или 12–24 x 3/4 дюйма) 
в оба крепежных кронштейна корпуса (всего восемь винтов для каждого крепежного кронштейна), как 
показано на рис. Рисунок 23.

Рисунок 23 Закрепление корпуса Cisco Nexus 7010 в стойке

Установка Nexus 7018
В этом разделе описана процедура установки корпуса (транспортировка корпуса, его подъем в стойку 
с помощью механического подъемника, установка в стойку и закрепление).

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Необходимые условия для установки корпуса, стр. 47

• Установка корпуса, стр. 48
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1 Ручки для регулировки положения 
корпуса. 

2 Четыре 19-миллиметровых винта M6 или 
10–24 x 3/4 дюйма с крестообразным 
шлицем, используемых для крепления 
каждого бокового кронштейна к передней 
направляющей (всего 8 винтов).
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Необходимые условия для установки корпуса

Перед установкой корпуса проверьте доступность следующих условий:

• Возможность установки корпуса Cisco Nexus 7018 недалеко от центра обработки данных.

• Наличие четырехопорной стойки стандарта EIA (19") или шкафа с аналогичной стойкой.

Предупреждение Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости. В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть 
болтами к полу. При отсутствии необходимой устойчивости стойка может перевернуться. 
Заявление 1048

• Нижние опорные направляющие, установленные в стойке или шкафу. В самом нижнем крепежном отсеке 
корпуса уже должны быть установлены две опорных нижних направляющих.

• Корпус Cisco Nexus 7018 и его учтенные и неповрежденные компоненты.

• Комплект нижних опорных направляющих (поставляется с комплектом аксессуаров Cisco Nexus 7018).

Часть этого комплекта мы уже использовали для установки нижних опорных направляющих. Таблица 7 
описывает содержимое комплекта для монтажа в стойку.

Примечание. Также для размещения корпуса на механическом подъемнике и стойке вам понадобится 
помощь не менее двух человек, которые могут поднять не менее 318 кг. Как вариант, можно 
извлечь кассеты вентиляторов и блоки питания, после чего вес корпуса составит около 227 кг. 
Также рекомендуем пригласить третьего человека, который будет руководить процессом 
размещения корпуса на подъемнике.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. 
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности. 

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует монтировать 
в самой нижней части корпуса. 

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы 
перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006

Таблица 7 Содержимое комплекта для монтажа в стойку 

Описание детали Количество

12–24 x 3/4 дюйма Винты с крестообразным шлицем 34

19-миллиметровые винты M6 Phillips 34

Регулируемые нижние опорные направляющие 2
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Установка корпуса

Чтобы установить корпус Cisco Nexus 7018 в четырехопорную стойку или шкаф, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Чтобы уменьшить вес корпуса, рекомендуем извлечь из него кассеты вентиляторов. Электронные 
элементы этих модулей хорошо защищены от повреждений, однако все равно следует соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить соединения. Для извлечения кассеты вентиляторов выполните 
следующие действия. 

a. Открутите четыре невыпадающих винта на лицевой панели кассеты вентиляторов, чтобы извлечь их из корпуса. 

b. Взявшись за ручку кассеты вентиляторов, вытащите ее из корпуса. 

c. Одной рукой поддерживая кассету вентиляторов снизу, извлеките ее из корпуса. 

d. Поместите кассеты вентиляторов на антистатическую поверхность, где ничего не будет прикасаться 
к соединениям на задней панели модуля.

e. Если в корпусе есть блоки питания, извлеките и их, чтобы уменьшить вес корпуса. Корпус поставляется без 
блоков питания, но при перемещении уже установленного корпуса рекомендуется извлечь блоки питания.

Шаг 2 Погрузите корпус на механический подъемник следующим образом.

a. Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус. 

b. Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем на 0,6 см 
(1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 

c. При помощи не менее двух человек скользящим движением переместите корпус на подъемник так, чтобы 
боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике или приблизилась 
к ним. Надавливайте только на нижнюю часть корпуса (при перемещении корпуса не давите на установленные 
в нем модули и не беритесь за их ручки). 

Совет Попросите третьего человека руководить вашими действиями при перемещении корпуса, чтобы 
избежать его столкновения с другими объектами или падения.

Предупреждение Чтобы избежать травм или повреждения корпуса, ни в коем случае не поднимайте и не наклоняйте 
корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032

Внимание! Для подъема корпуса используйте механический подъемник, но не ручки, расположенные на 
боковой панели корпуса (они не рассчитаны на подъем больше 91 кг). Используйте боковые ручки 
только для перемещения корпуса после его установки на механический подъемник, в стойку или 
шкаф. 

Шаг 3 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней панели корпуса по 
передней стороне четырехопорной стойки или шкафа. Поднимите корпус таким образом, чтобы его 
нижняя часть находилась на высоте опорных направляющих или не более чем на 0,6 см (1/4 дюйма) 
выше кронштейна.

Шаг 4 При помощи не менее двух человек разместите половину корпуса на установленные нижние опорные 
направляющие (как показано на рис. Рисунок 24). При этом третий человек должен направлять 
заднюю панель корпуса, чтобы избежать резкого столкновения с какой-либо частью стойки.

Примечание. Равномерно введите обе части нижней половины передней панели корпуса, чтобы задняя панель 
вошла в стойку в первую очередь. Разместите половину корпуса в стойке. 

Совет Попросите третьего человека следить за тем, чтобы задняя панель корпуса не попала в расширение нижних 
опорных направляющих. 
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Рисунок 24 Перемещение корпуса Cisco Nexus 7018 в стойку

Шаг 5 Отрегулируйте подъемник таким образом, чтобы он находился не ниже 0,6 см от нижних опорных 
направляющих. Благодаря этому корпус не будет наклонен и не сможет попасть в расширение нижних 
опорных направляющих.

Шаг 6 Когда корпус окажется на нижних опорных направляющих, два человека должны равномерно 
протолкнуть обе стороны корпуса, чтобы полностью установить его в стойке (два крепежных 
кронштейна передней панели корпуса должны соединиться с двумя вертикальными крепежными 
направляющими передней части стойки). Попросите третьего человека контролировать прохождение 
задней панели корпуса (которая входит в стойку), чтобы она не попала в края нижних опорных 
направляющих.

Шаг 7 Отверстия для винтов в крепежных кронштейнах корпуса должны быть на одном уровне 
с аналогичными отверстиями в вертикальных направляющих. 

Чтобы отрегулировать положение корпуса в соответствии с уровнем отверстий для винтов, воспользуйтесь ручками, 
расположенными на боковых панелях корпуса.

1 Ввод нижней части передней панели корпуса 
при удерживании его боковых сторон. 

3 Вертикальные направляющие для 
монтажа в стойку.

2 Монтажные кронштейны корпуса.
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Совет Чтобы правильно разместить корпус для соотнесения всех отверстий для винтов, воспользуйтесь 
ручками корпуса, как показано на рис. Рисунок 25.

Шаг 8 С помощью динамометрической отвертки с крестообразным шлицем закрутите девять винтов 
M6 x 19 мм (или 12–24 x 3/4 дюйма) в оба крепежных кронштейна корпуса (всего восемнадцать 
винтов для каждого крепежного кронштейна), как показано на рис. Рисунок 25. Затяните каждый винт 
с усилием 4,5 Нм.

Рисунок 25 Закрепление корпуса Cisco Nexus 7018 в стойке

19
21

48

2

1

3

1 Ручки для регулировки положения 
корпуса. 

2 Девять 19-миллиметровых винтов M6 или 
винтов 10–24 x 3/4 дюйма 
с крестообразным шлицем, используемых 
для крепления каждого бокового 
кронштейна к передней направляющей 
(всего 18 винтов). 
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Установка Nexus 7718

Чтобы разместить корпус в стойке, необходимо установить его на механический подъемник. С помощью этого 
механического подъемника установите корпус перед выбранным для него местом в стойке, а затем переместите 
его с подъемника в стойку и закрепите корпус. Чтобы упростить перемещение корпуса, можно извлечь блоки 
питания, кассеты вентиляторов и модули структуры коммутации. Эти модули запечатаны, чтобы по 
возможности защитить их от повреждения в результате электростатического разряда (ЭСР). Поэтому вы можете 
извлечь их из корпуса, чтобы уменьшить его вес для транспортировки. 

Перед началом работы

 Подготовьте полностью отрегулированную стойку или шкаф. 

Примечание. Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения 
устойчивости. В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть болтами к полу. 
При отсутствии необходимой устойчивости стойка может перевернуться. Заявление 1048

 Вы присоединили нижние опорные направляющие к самому нижнему месту крепления в стойке. Над направляющими 
должно остаться не менее 25

 RU (111 см [43,75 дюйма]) для установки корпуса. 

 Возможность установки корпуса недалеко от заземления центра обработки данных.

 Если в стойку установлены другие устройства, то более тяжелые из них должны быть расположены ниже устройств 
с меньшим весом. Также все устройства следует устанавливать как можно ниже, оставляя место для корпуса коммутатора.

 Распакуйте и проверьте детали и целостность поставки корпуса. 

Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке соблюдайте особые меры 
предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по 
обеспечению безопасности. 

 Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует монтировать в самой нижней части корпуса. 

 При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые 
компоненты в нижней части стойки.

 Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или 
обслуживания блока в стойке.

Заявление 1006

Шаг 1 Чтобы сделать корпус как можно легче для перемещения, извлеките из него следующие 
модули, поставив их в месте, где их соединения не будут повреждены.

• Источники питания. Чтобы извлечь любой из блоков питания, нажмите и удерживайте 
выталкиватель и с помощью ручки на лицевой панели блока питания извлеките его из 
корпуса.

• Кассеты вентиляторов. Выкрутите четыре невыпадающих винта и с помощью двух 
ручек на кассете вентиляторов вытащите этот модуль из корпуса.

• Модули структуры коммутации. Держась на безопасном расстоянии от модуля (т. е. не 
менее 30 см), нажмите на обе кнопки выталкивателя на передней панели, отверните 
выталкиватели от модуля и с помощью рычагов вытащите модуль из корпуса.
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Шаг 2 Поместите корпус на механический подъемник следующим образом.

a) Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором 
находится корпус. 

b) Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не 
более чем на 0,635 см (1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 

c) При помощи не менее четырех человек скользящим движением переместите корпус на 
подъемник так, чтобы боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными 
направляющими на подъемнике или приблизилась к ним. Убедитесь в наличии 
беспрепятственного доступа к передней и задней сторонам корпуса, чтобы можно было 
легко установить корпус в стойку. 

Чтобы избежать травм или повреждения корпуса, ни в коем случае не поднимайте и не 
наклоняйте корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); 
ручки этих компонентов не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032

Внимание. Чтобы поднять корпус, воспользуйтесь механическим подъемником, но не 
ручками, расположенными на боковых панелях корпуса (ручки не рассчитаны на вес более 
91 кг). Используйте боковые ручки только для перемещения корпуса после его установки 
на механический подъемник, в стойку или шкаф. 

Шаг 3 С помощью механического подъемника разместите корпус в передней части 
четырехопорной стойки или шкафа и поднимите его на уровень нижних опорных 
направляющих или не выше 0,6 см от кронштейна.

Шаг 4 Корпус должен быть расположен таким образом, чтобы его задняя панель (сторона 
с открытыми разъемами для блоков питания) вошла в стойку в первую очередь. При 
необходимости вы можете воспользоваться двумя ручками по обеим сторонам корпуса, 
чтобы поставить его на механический подъемник. 

Шаг 5 При помощи не менее двух человек установите половину корпуса в стойке или шкафу. При
этом, еще один человек должен продвигать корпус по нижним опорным кронштейнам
и следить, чтобы корпус не попал в края этих кронштейнов.
При установке надавливайте только на нижнюю лицевую часть корпуса. Не нажимайте на 

модули и не используйте для перемещения корпуса ручки модулей.
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Рисунок 26 Установка корпуса в стойку или шкаф

Шаг 6 Если уровень механического подъемника выше нижних опорных направляющих, 
осторожно опустите подъемник до уровня кронштейнов или не ниже 0,6 см от 
кронштейнов.
Благодаря этому корпус на кронштейнах держится на одном уровне, а корпус не попадет во 
внутренние края нижних опорных кронштейнов.

1 При установке корпуса держите его за нижнюю 
часть передней панели (не надавливайте на модули 
или их ручки). 

3 Вертикальные 
направляющие для 
монтажа в стойку.

2 Монтажные кронштейны корпуса.
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Шаг 7 При помощи двух человек полностью установите корпус в стойку или шкаф.
Корпус считается полностью установленным, если два его вертикальных крепежных 
кронштейна соединяются с вертикальными направляющими в стойке или шкафу. 

Шаг 8 Соотнесите крепежный кронштейн корпуса с вертикальными крепежными 
направляющими в стойке и закрепите корпус в стойке.
Соотнесите отверстия для винтов в крепежных кронштейнах корпуса с аналогичными 
отверстиями в вертикальных крепежных направляющих в стойке или кабинете. С помощью 
крестообразной отвертки вкрутите девять винтов размера M6 x 19 мм или 
12–24 x 3/4 дюйма в оба крепежных кронштейна в корпусе (всего вам понадобятся 
18 винтов для двух крепежных кронштейнов). См. следующую таблицу. 

Совет. Чтобы отрегулировать расположение корпуса на нижних опорных направляющих, воспользуйтесь ручками корпуса, как
это показано на следующем рисунке.
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Рисунок 27 Крепление корпуса к стойке

Шаг 9 Если вы извлекли какие-либо из модулей структуры коммутации до перемещения корпуса, 
верните их на место следующим образом. 

a) Удерживая модуль структуры коммутации спереди (сторону с индикаторами), поверните 
его так, чтобы передняя панель была расположена вертикально. 

1 Ручки для регулировки 
положения корпуса. 

2 Девять 19-миллиметровых винтов M6 или винтов 
10–24 x 3/4 дюйма с крестообразным шлицем, 
используемых для крепления каждого бокового 
кронштейна к передней направляющей (всего 
18 винтов). 
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Примечание. Сверху модуля (от задней панели) проходит кронштейн для выравнивания. Электрические разъемы будут
расположены внизу.

b) Совместите заднюю сторону модуля структуры коммутации с открытым разъемом 
и вставьте кронштейн на верхней панели модуля в паз вверху разъема. 

Примечание. Если нужно установить только три модуля структуры коммутации, установите их в специальные разъемы 2, 4 и 6.
В других разъемах будут установлены заглушки.

c) Вставьте модуль в разъем не полностью. 

d) Выкрутите невыпадающие винты из каждого выталкивающего рычага на передней 
панели модуля и отверните эти рычаги от модуля. 

e) Придерживая рычаги, скользящим движением полностью вставьте модуль в разъем. 

f) Одновременно поверните оба рычага к передней панели модуля и закрепите их, закрутив 
невыпадающие винты в модуль. Затяните каждый винт с усилием 0,9 Н-м 
(8 дюйм-фунтов).

Шаг 10 Если вы извлекли какие-либо из модулей структуры коммутации до перемещения корпуса, 
верните их на место следующим образом. 

a) Удерживая каждую из двух ручек на кассете вентиляторов двумя руками, совместите 
кассету с соответствующим открытым разъемом. 

Примечание. Два кронштейна для выравнивания наверху кассеты вентиляторов должны совпадать с двумя пазами вверху
разъема.

b) Вставьте кассету вентиляторов в разъем таким образом, чтобы ее передняя сторона 
соприкоснулась с задней панелью корпуса. 

Примечание. Два выравнивающих штыря на кассете вентиляторов должны попасть в отверстия в корпусе, а четыре
невыпадающих винта на кассете должны совпасть с отверстиями под винты в корпусе.

c) Прикрутите четыре невыпадающих винта к корпусу и затяните каждый из них с усилием 
0,9 Нм (8 дюйм-фунтов).

Шаг 11  Если вы извлекли какие-либо из блоков питания перед перемещением корпуса, верните их 
на место следующим образом.

a) Определите, в какие разъемы нужно установить блоки питания, и убедитесь, что каждый 
из этих разъемов открыт.
При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования 
блоков питания можно установить блок питания в любой разъем. При использовании 
режима резервирования источника питания или режима полного резервирования 
необходимо сгруппировать блоки питания, которые нужно подключить к одной и той 
же электросети, в разъемах корпуса слева или справа (то есть установить блоки питания 
для электросети А в разъемы 1, 2, 5 или 6, а блоки питания для электросети B — в 
разъемы 3, 4, 7 или 8).

b) Одну руку поместите на переднюю панель блока питания, а другой рукой поддерживайте 
блок снизу. 
56

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 



   

Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

Установка коммутатора в стойку
c) Совместите блок питания с открытым разъемом. 

Примечание. Кронштейн для выравнивания наверху блока питания должен совпадать с пазом вверху разъема, а планка внизу
блока питания должна быть ориентирована по пазу внизу разъема.

d) Полностью вставьте блок питания в разъем до упора. 

e) Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг 
в сторону передней панели блока питания. Отпустите ручку. 

Примечание. Рычаг должен зацепиться внутри разъема и зафиксировать блок питания на разъемах объединительной панели.

f) Прикрутите два невыпадающих винта на передней панели блока питания к корпусу. 
Затяните каждый винт с усилием 0,9 Н-м (8 дюйм-фунтов).

Шаг 12  Подключите каждый установленный блок питания к сети переменного тока следующим 
образом.

Примечание. Если вы используете комбинированный режим питания (без резервирования питания) или режим электропитания
(n+1), то подключите все блоки питания к одной и той же электросети. Если вы используете режим резервирования источника

(n+n) или режим электропитания, то подключите одну половину блоков питания (которые расположены в разъемах 1, 2, 5, 6, 9,
10, 13 и 14) к одной сети переменного тока, а другую половину блоков питания (которые расположены во всех оставшихся

разъемах 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 и 16) — к другой сети переменного тока. При подключении каждого блока питания к электросети
переменного тока должны загореться индикаторы на блоке питания. Коммутатор будет работать, когда все индикаторы на

необходимых блоках питания загорятся ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ.

a) Убедитесь, что блок питания отключен (выключатель питания должен быть переключен 
на значение 0). 

b) Подключите кабель питания, поставляемый в комплекте с блоком питания для сети 
переменного тока. 

c) Подключите

d)  другой конец кабеля питания к электророзетке. 
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Перед началом работы

 Проверьте комплектацию и состояние полученного корпуса. 

 Убедитесь, что четырехпозиционная стойка или шкаф правильно установлены и устойчиво прикреплены к полу. 

Внимание! Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения устойчивости.

В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть болтами к полу. При отсутствии
необходимой устойчивости стойка может перевернуться.

Заявление 1048

 Убедитесь, что нижние опорные направляющие прикреплены к самому нижнему месту в стойке или шкафу, а над 
направляющими осталось достаточно расстояния (13 RU [57,8 см]) для установки корпуса.

 Если в стойке есть другие устройства, они должны быть тяжелее этого корпуса. Также они должны быть установлены ниже 
места, где вы собираетесь закреплять этот корпус.

 Центр обработки данных должен быть расположен недалеко от места установки этого корпуса. 

Примечание. Также вам необходимо пригласить двух человек для размещения корпуса в стойке и еще одного для направления
корпуса.

Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. 
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности. 

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует 
монтировать в самой нижней части корпуса. 

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку 
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Заявление 1006

Шаг 1 Чтобы сделать корпус как можно легче для перемещения, можно извлечь из него модули структуры 
коммутации, кассеты вентиляторов и блоки питания.

• Чтобы извлечь блок питания, выполните следующие действия. 

1 Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону, 
противоположную блоку питания. 

2 Выдвиньте блок питания примерно на 5 см из корпуса. 

3 Одной рукой поддерживая блок питания снизу, извлеките его из корпуса. 

4 Поставьте блок питания на антистатическую поверхность.

• Для извлечения кассеты вентиляторов выполните следующие действия. 

1 Открутите четыре невыпадающих винта на передней панели кассеты вентиляторов (по одному 
винту на каждом углу кассеты).
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2 Удерживая кассету вентиляторов за обе ручки, выдвиньте ее из корпуса. 

3 Поставьте кассету вентиляторов на антистатическую поверхность. 

• Для извлечения модуля структуры коммутации выполните следующие действия.

Примечание. Прежде чем извлечь модуль структуры коммутации, необходимо извлечь кассету вентиляторов, установленную
перед ним.

1 Открутите невыпадающие винты на каждом из двух рычагов выталкивателя на задней панели 
модуля структуры коммутации. 

2 Поверните оба рычага в сторону от модуля структуры коммутации. 

3 Когда противоположный конец каждого рычага перестанет удерживать корпус, потяните за 
два рычага, чтобы выдвинуть модуль из корпуса на несколько сантиметров. 

4 Поверните два рычага обратно к модулю структуры коммутации и закрепите их с помощью 
невыпадающих винтов на каждом рычаге. Затяните каждый винт с усилием 0,9 Н-м 
(8 дюйм-фунтов).

5 Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль снизу. 

6 Выдвиньте модуль из корпуса и поставьте его на антистатическую поверхность.

Шаг 2 Поместите корпус на механический подъемник следующим образом.

a) Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус. 

b) Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем 
на 0,635 см (1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 

c) При помощи не менее двух человек скользящим движением переместите корпус на подъемник так,
чтобы боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике
или приблизилась к ним. Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней
сторонам корпуса, чтобы можно было легко установить корпус в стойку. 

Внимание! Для исключения травмы персонала или повреждения корпуса категорически запрещается поднимать 
или наклонять корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы или платы); ручки этих 
компонентов не рассчитаны на вес устройства.

Заявление 1032

Внимание! Чтобы поднять корпус, используйте механический подъемник. Не используйте ручки на боковой 
стороне корпуса (они не рассчитаны на подъем более 91 кг). Используйте боковые ручки только для перемещения 
корпуса после его установки на механический подъемник, в стойку или шкаф. 

Шаг 3 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней панели корпуса по 
передней стороне стойки или шкафа.

Поднимите корпус так, чтобы его низ находился на высоте опорных направляющих или не более чем 
на 0,6 см (1/4 дюйма) выше направляющих. 

Шаг 4 Вставьте корпус наполовину в стойку или шкаф.
При помощи не менее двух человек установите корпус на нижние опорные направляющие. При этом 
еще один человек должен контролировать движение корпуса по направляющим. Надавите на 
нижнюю половину корпуса, чтобы вставить в стойку сначала заднюю часть, а затем установите 
корпус в стойку наполовину (см. рисунок ниже). Убедитесь, что корпус не упирается в подвижные 
края опорных направляющих. 
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Рисунок 28 Перемещение корпуса в стойку или шкаф

Совет. Чтобы отрегулировать положение корпуса на опорных направляющих, используйте ручки по бокам корпуса.

Шаг 5 Если механический подъемник поднят выше уровня опорных направляющих, аккуратно опустите 
его до уровня направляющих или не более чем на 0,6 см (1/4 дюйма) ниже направляющих.
В этом случае нижняя часть корпуса не будет упираться в нижние подвижные края опорных 
направляющих. 

Шаг 6 Вставьте модуль в корпус до конца, чтобы вертикальные монтажные кронштейны на нем 
соприкоснулись с вертикальными направляющими в стойке.

1 Ввод нижней части передней панели корпуса 
при удерживании его боковых сторон. 

3 Вертикальные направляющие для монтажа в 
стойку.

2 Монтажные кронштейны корпуса.
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Шаг 7 При помощи шести 19-миллиметровых винтов M6 или 24 x 3/4 дюйма прикрепите каждый из двух 
вертикальных монтажных кронштейнов на корпусе к двум вертикальным направляющим на стойке 
(всего 12 винтов). См. выноску 2 на следующем рисунке. 

Рисунок 29 Крепление корпуса к стойке

Шаг 8 Если вы извлекли какие-либо из модулей структуры коммутации до перемещения корпуса, верните их 
на место следующим образом. 

a) Удерживая модуль структуры коммутации спереди (сторону с индикаторами), поверните его так, 
чтобы передняя панель была расположена вертикально. 

1 Ручки для регулировки 
положения корпуса. 

2 Шесть 19-миллиметровых винтов M6 или винтов 10–24 x 3/4 дюйма с 
крестообразным шлицем, используемых для крепления каждого 
бокового кронштейна к передней направляющей (всего 12 винтов). 
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Примечание. Сверху модуля (от задней панели) проходит кронштейн для выравнивания. Электрические разъемы будут
расположены внизу.

b) Совместите заднюю сторону модуля структуры коммутации с открытым разъемом и вставьте 
кронштейн на верхней панели модуля в паз вверху разъема.

Примечание. Если нужно установить только три модуля структуры коммутации, установите их в специальные разъемы 2, 4 и 6.
В других разъемах будут установлены заглушки.

c) Вставьте модуль в разъем не полностью. 

d) Выкрутите невыпадающие винты из каждого из выталкивающих рычагов на передней панели 
модуля и отверните эти рычаги от модуля. 

e) Придерживая рычаги, скользящим движением полностью вставьте модуль в разъем. 

f) Одновременно поверните оба рычага к передней панели модуля и закрепите их, закрутив 
невыпадающие винты в модуль. Затяните каждый винт с усилием 0,9 Н-м (8 дюйм-фунтов).

Шаг 9 Если вы извлекли какие-либо из модулей структуры коммутации до перемещения корпуса, верните их 
на место следующим образом. 

a) Удерживая каждую из двух ручек на кассете вентиляторов двумя руками, совместите кассету 
с соответствующим открытым разъемом. 

Примечание. Два кронштейна для выравнивания наверху кассеты вентиляторов должны совпадать с двумя пазами вверху
разъема.

b) Вставьте кассету вентиляторов в разъем таким образом, чтобы ее передняя сторона соприкоснулась 
с задней панелью корпуса. 

Примечание. Два выравнивающих штыря на кассете вентиляторов должны попасть в отверстия в корпусе, а четыре
невыпадающих винта на кассете должны совпасть с отверстиями под винты в корпусе.

c) Прикрутите четыре невыпадающих винта к корпусу и затяните каждый из них с усилием 0,9 Нм 
(8 дюйм-фунтов).

Шаг 10  Если вы извлекли какие-либо из блоков питания перед перемещением корпуса, верните их на место 
следующим образом.

a) Определите, в какие разъемы нужно установить блоки питания, и убедитесь, что каждый из этих 
разъемов открыт.
При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования блоков 
питания можно установить блок питания в любой разъем. При использовании режима 
резервирования источника питания или режима полного резервирования необходимо 
сгруппировать блоки питания, которые нужно подключить к одной и той же электросети, 
в разъемах корпуса слева или справа (то есть установить блоки питания для электросети А 
в разъемы 1, 2, 5 или 6, а блоки питания для электросети B — в разъемы 3, 4, 7 или 8).

b) Одну руку поместите на переднюю панель блока питания, а другой рукой поддерживайте блок 
снизу. 

c) Совместите блок питания с открытым разъемом. 
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Примечание. Кронштейн для выравнивания наверху блока питания должен совпадать с пазом вверху разъема, а планка внизу
блока питания должна быть ориентирована по пазу внизу разъема.

d) Полностью вставьте блок питания в разъем до упора. 

e) Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону 
передней панели блока питания. Отпустите ручку. 

Примечание. Рычаг должен зацепиться внутри разъема и зафиксировать блок питания на разъемах объединительной панели.

f) Прикрутите два невыпадающих винта на передней панели блока питания к корпусу. Затяните 
каждый винт с усилием 0,9 Н-м (8 дюйм-фунтов).

Шаг 11  Подключите каждый установленный блок питания к сети переменного тока следующим образом.

Примечание. Если вы используете комбинированный режим питания (без резервирования питания) или режим 
электропитания (n+1), то подключите все блоки питания к одной и той же электросети. Если вы используете 
режим резервирования источника (n+n) или полноценный режим питания, подключите одну половину блоков 
питания (которые расположены в разъемах 1, 2, 5 и 6) к одной сети переменного тока, а все оставшиеся блоки 
питания (которые, соответственно, расположены в разъемах 3, 4, 7 и 8) — к другой сети переменного тока. При 
подключении каждого блока питания к электросети переменного тока должны загореться индикаторы на блоке 
питания. Коммутатор будет работать, когда все индикаторы на необходимых блоках питания загорятся ЗЕЛЕНЫМ 
СВЕТОМ. 

a) Убедитесь, что блок питания отключен (выключатель питания должен быть переключен на 
значение 0). 

b) Подключите кабель питания, поставляемый в комплекте с блоком питания для сети переменного 
тока. 

c) Подключите

d)  другой конец кабеля питания к электророзетке. 
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Установка Nexus 7706

Перед началом работы

• Проверьте комплектацию и состояние полученного корпуса. 

• Убедитесь, что четырехпозиционная стойка или шкаф правильно установлены 
и устойчиво прикреплены к полу.

Внимание! Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения устойчивости.

В противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть болтами к полу. При отсутствии
необходимой устойчивости стойка может перевернуться.

Заявление 1048

• Убедитесь, что нижние опорные направляющие прикреплены к самому нижнему месту 
в стойке или шкафу, а над направляющими осталось достаточно расстояния (9 RU 
[57,8 см]) для установки корпуса.

• Если в стойке есть другие устройства, они должны быть тяжелее этого корпуса. Также 
они должны быть установлены ниже места, где вы собираетесь закреплять этот корпус.

• Центр обработки данных должен быть расположен недалеко от места установки этого 

корпуса. 

Примечание. Рекомендуем также попросить двух человек помочь вам установить корпус в стойку.

Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке 
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы. 
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности. 

• Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует 
монтировать в самой нижней части корпуса. 

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку 
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. 

Заявление 1006

Шаг 1 Чтобы сделать корпус как можно легче для перемещения, можно извлечь из него модули структуры 
коммутации, кассеты вентиляторов и блоки питания. 

• Чтобы извлечь блок питания, выполните следующие действия. 

1 Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону, 
противоположную блоку питания. 

2 Выдвиньте блок питания примерно на 5 см из корпуса. 

3 Одной рукой поддерживая блок питания снизу, извлеките его из корпуса. 

4 Поставьте блок питания на антистатическую поверхность.

• Для извлечения кассеты вентиляторов выполните следующие действия. 

1 Открутите четыре невыпадающих винта на передней панели кассеты вентиляторов (по одному 
винту на каждом углу отсека). 
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2 Удерживая кассету вентиляторов за обе ручки, выдвиньте ее из корпуса. 

3 Поставьте кассету вентиляторов на антистатическую поверхность. 

• Для извлечения модуля структуры коммутации выполните следующие действия.

Примечание. Прежде чем извлечь модуль структуры коммутации, необходимо извлечь кассету вентиляторов, установленную
перед ним.

1 Нажмите на кнопку выталкивателя в середине передней панели корпуса. 

2 Поверните оба рычага в сторону от модуля структуры коммутации. 

3 Когда противоположный конец каждого рычага перестанет удерживать корпус, потяните за 
два рычага, чтобы выдвинуть модуль из корпуса на несколько сантиметров. 

4 Поверните два рычага обратно к модулю структуры коммутации. При фиксации каждого 
рычага вы услышите щелчок. 

5 Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль 
снизу. 

6 Выдвиньте модуль из корпуса и поставьте его на антистатическую поверхность.

Шаг 2 Погрузите корпус на механический подъемник или напольный домкрат следующим образом. 

a) Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится 
корпус. 

b) Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем 
на 0,635 см (1/4 дюйма) ниже дна корпуса). 

c) При помощи двух человек скользящим движением полностью переместите корпус на подъемник, 
чтобы боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике 
или приблизилась к ним. Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней 
сторонам корпуса, чтобы можно было легко установить корпус в стойку. 

Внимание! Для исключения травмы персонала или повреждения корпуса категорически запрещается поднимать 
или наклонять корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы или платы); ручки этих 
компонентов не рассчитаны на вес устройства. 

Заявление 1032

Внимание! Чтобы поднять корпус, используйте механический подъемник. Не используйте ручки на боковой стороне корпуса
(они не рассчитаны на подъем более 91 кг). Используйте боковые ручки только для перемещения корпуса после его установки на

механический подъемник, в стойку или шкаф.

Шаг 3 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней панели корпуса по 
передней стороне стойки или шкафа. 

Поднимите корпус так, чтобы его низ находился на высоте опорных направляющих или не более чем 
на 0,6 см (1/4 дюйма) выше направляющих. 

Шаг 4 Вставьте корпус наполовину в стойку или шкаф. 
65

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 



Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

  

Установка коммутатора в стойку
При помощи двух человек поставьте корпус на опорные направляющие. Надавите на нижнюю 
половину корпуса, чтобы вставить в стойку сначала заднюю часть, а затем установите корпус 
в стойку наполовину (см. рисунок ниже).
Убедитесь, что корпус не упирается в подвижные края опорных направляющих. 

Рисунок 30 Перемещение корпуса в стойку или шкаф

Совет. Чтобы отрегулировать положение корпуса на опорных направляющих, используйте ручки по бокам корпуса.

Шаг 5 Если механический подъемник поднят выше уровня опорных направляющих, аккуратно опустите 
его до уровня направляющих или не более чем на 0,6 см (1/4 дюйма) ниже направляющих. 
Тогда низ корпуса не будет упираться в нижние подвижные края опорных направляющих. 

Шаг 6 Вставьте модуль в корпус до конца, чтобы вертикальные монтажные кронштейны на нем 
соприкоснулись с вертикальными направляющими в стойке. 

Шаг 7 При помощи шести 19-миллиметровых винтов M6 или 24 x 3/4 дюйма прикрепите каждый из двух 
вертикальных монтажных кронштейнов на корпусе к двум вертикальным направляющим на стойке 
(всего 14 винтов). См. выноску 2 на следующем рисунке. 

1 Ввод нижней части передней панели корпуса 
при удерживании его боковых сторон. 

3 Вертикальные направляющие для монтажа в 
стойку.

2 Монтажные кронштейны корпуса.
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Рисунок 31 Крепление корпуса к стойке

Шаг 8 Если вы извлекли какие-либо из модулей структуры коммутации до перемещения корпуса, верните их 
на место следующим образом. 

a) Удерживая модуль структуры коммутации спереди (сторону с индикаторами), поверните его так, 
чтобы передняя панель была расположена вертикально. 

Примечание. Сверху модуля (от задней панели) проходит кронштейн для выравнивания. Электрические разъемы будут
расположены внизу.

b) Совместите заднюю сторону модуля структуры коммутации с открытым разъемом и вставьте 
кронштейн на верхней панели модуля в паз вверху разъема. 

Примечание. Если нужно вставить только три модуля структуры коммутации, вставьте их в разъемы 2, 4 и 6 и не забудьте
установить в свободные разъемы заглушки.

c) Вставьте модуль в разъем не полностью. 

d) Нажмите на кнопку выталкивателя на передней панели модуля, чтобы освободить панель от рычагов. 

e) Поверните

f) рычаги в стороны от передней панели модуля и, удерживая их, полностью вставьте модуль в разъем. 

g) Одновременно

h)  поверните оба рычага к передней панели модуля. В момент фиксации передней панели вы 
услышите щелчок. 

1 Ручки для 
регулировки 
положения корпуса. 

2 Шесть 19-миллиметровых винтов M6 или винтов 10–24 x 3/4 дюйма 
с крестообразным шлицем, используемых для крепления каждого 
бокового кронштейна к передней направляющей (всего 12 винтов). 
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Шаг 9 Если вы извлекли какие-либо из кассет вентиляторов перед перемещением корпуса, верните их на 
место следующим образом. 

a) Удерживая каждую из двух ручек на кассете вентиляторов двумя руками, совместите кассету 
с соответствующим открытым разъемом. 

Примечание. Два кронштейна для выравнивания наверху кассеты вентиляторов должны совпадать с двумя пазами
вверху разъема.

b) Вставьте кассету вентиляторов в разъем таким образом, чтобы ее передняя сторона соприкоснулась 
с задней панелью корпуса. 

Примечание. Два выравнивающих штыря на кассете вентиляторов должны попасть в отверстия в корпусе,

а четыре невыпадающих винта на кассете должны совпасть с отверстиями под винты в корпусе.

c) Прикрутите четыре невыпадающих винта к корпусу и затяните каждый из них с усилием 0,9 Нм 
(8 дюйм-фунтов).

Шаг 10 Если вы извлекли какие-либо из блоков питания перед перемещением корпуса, верните их на место 
следующим образом. 

a) Определите, в какие разъемы нужно установить блоки питания, и убедитесь, что каждый из этих 
разъемов открыт.
При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования блоков 
питания можно установить блок питания в любой разъем. При использовании режима 
резервирования источника питания или режима полного резервирования необходимо 
сгруппировать блоки питания, которые нужно подключить к одной и той же электросети, 
в разъемах корпуса слева или справа (то есть установить блоки питания для электросети А 
в разъемы 1 и/или 2, а блоки питания для электросети B — в разъемы 3 и/или 4). 

b) Одну руку поместите на переднюю панель блока питания, а другой рукой поддерживайте блок снизу. 

c) Совместите блок питания с открытым разъемом. 

Примечание. Кронштейн для выравнивания наверху блока питания должен совпадать с пазом вверху разъема,

а планка внизу блока питания должна быть ориентирована по пазу внизу разъема.

d) Полностью вставьте блок питания в разъем до упора. 

e) Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону 
передней панели блока питания. Отпустите ручку. 

Примечание. Рычаг должен зацепиться внутри разъема и зафиксировать блок питания на разъемах
объединительной панели.

Примечание. Кронштейн для выравнивания наверху блока питания должен совпадать с пазом вверху разъема, 
а планка внизу блока питания должна быть ориентирована по пазу внизу разъема. При использовании 
комбинированного режима питания или режима резервирования блоков питания можно установить блоки 
питания в любые разъемы. При использовании режима резервирования источника питания или режима 
полного резервирования необходимо установить одну половину блоков питания в разъемы 1 и 2, а вторую 
половину — в разъемы 3 и 4 (одна половина будет использоваться для доступной мощности, а другая — для 
резервной мощности). Прикрутите два невыпадающих винта на передней панели блока питания к корпусу. 
Затяните каждый винт с усилием 0,9 Н-м (8 дюйм-фунтов).
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Заземление коммутатора

Установив корпус в стойку или шкаф, можно подключать систему к заземлению центра обработки данных. 
Заземлив корпус, нужно заземлить антистатический браслет. Для этого подключите его к корпусу.

Чтобы подключить заземленную систему к заземлению центра обработки данных, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки 
с конца кабеля заземления.

Шаг 2 Вставьте оголенный конец заземляющего кабеля в открытый вывод клеммы заземления, как показано 
на рис. Рисунок 32. 

Рисунок 32 Вставка заземляющего провода в клемму заземления

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента опрессуйте наконечник заземляющего провода. Попытайтесь 
вытащить провод из опрессованного наконечника, чтобы проверить, насколько надежно заземляющий 
провод закреплен в клемме заземления.

Шаг 4 Снимите наклейку с площадки для заземления на корпусе, закрепите оконечник заземляющего 
провода в заземляющей площадке с помощью двух винтов M4 и затяните их с усилием от 1,3 до 
1,7 Н-м. На выноске 1 на рис. Рисунок 33 показано расположение заземляющей площадки на передней 
панели корпуса. 

Примечание. Клемма заземления и провод не должны блокировать порт ESD, поэтому необходимо 
разместить соединение этих проводов над заземляющим портом.

18
58

48
1

2

1 Клемма заземления (45 градусов), 
занесенная в списки Национальной 
испытательной лаборатории (США).

2 Заземляющий кабель со снятой изоляцией на 
19 мм (0,75 дюйма) от конца.
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Рисунок 33 Расположение заземляющей площадки и порта ESD на корпусе Cisco Nexus серии 7000

Шаг 5 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к нужной точке заземления на месте 
установки. Если стойка заземлена, подключите заземляющий провод согласно инструкциям от 
производителя стойки.

1 Площадка для заземления. 2 Порт ESD.
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Запуск коммутатора

В данном разделе содержатся инструкции по включению коммутатора Cisco Nexus серии 7000 и проверке 
установки компонентов.

Примечание. Не подключайте порт Ethernet к локальной сети до начальной настройки коммутатора. 
Инструкции по настройке коммутатора см. в Руководстве по настройке интерфейса 
командной строки (CLI) коммутаторов Cisco Nexus серии 7000. Инструкции по подключению 
к порту консоли см. в Руководстве по установке оборудования Cisco из комплекта поставки 
коммутатора.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее подключение должно всегда выполняться 
в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Чтобы включить питание на коммутаторе и проверить работу аппаратного обеспечения, сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что на все свободные разъемы модулей установлены панели-заглушки, лицевые панели 
всех модулей расположены вровень с передней панелью корпуса, а невыпадающие винты блоков 
питания, вентиляторных модулей и всех модулей расширения плотно затянуты.

Шаг 2 Убедитесь, что установлены блоки питания и вентиляторные модули.

Примечание. Чтобы подключить коммутатор к электрической розетке некоторых типов, вам может потребоваться 
дополнительный кабель питания. См. Руководство по установке оборудования Cisco, входящее 
в комплект поставки коммутатора.

Шаг 3 Проверьте наличие надлежащего заземления коммутатора согласно описанию в Раздел «Заземление 
коммутатора» на стр.-69 и убедитесь, что кабели питания подключены к розеткам с требуемым 
напряжением переменного тока.

Шаг 4 На коммутаторе вставьте каждый конец зажима кабеля питания (из набора дополнительных 
принадлежностей) в отверстия на ушках, расположенных на каждой стороне разъемов питания.

Шаг 5 Подключите каждый кабель питания к разъемам питания на корпусе и к блоку питания переменного 
тока. Закрепите кабель питания в зажиме, чтобы кабель не вылетел из разъема корпуса в случае удара. 
Коммутатор должен включиться, как только вы подсоедините кабель питания.

Шаг 6 Прислушайтесь, работают ли вентиляторы. Они должны начать работать сразу после включения 
питания. 

Шаг 7 По завершении загрузки коммутатора проверьте индикаторы:

• Модуль вентиляторов — индикатор состояния должен гореть зеленым.

• Блок питания — индикатор состояния должен гореть зеленым.

• После инициализации индикатор состояния системы должен гореть зеленым. Это означает, что все средства 
контроля параметров окружающей среды на корпусе сообщают о работоспособности системы. Если 
светодиодный индикатор загорается оранжевым или красным цветом, один или более мониторов сообщает 
о неисправности. Индикатор состояния системы начинает мигать, когда поступает сигнал о недопустимых 
параметрах окружающей среды, указывая на скорое отключение системы.

• Индикаторы каналов Ethernet не должны гореть, если не подключен кабель.

Примечание. Индикатор порта Ethernet не горит, пока порт не подключен.

Шаг 8 Попытайтесь извлечь и снова установить компонент, который не работает должным образом. Если 
проблему не удается решить, обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков 
с просьбой заменить неисправный компонент.
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Устранение неисправностей аппаратных компонентов
Примечание. Если вы приобрели этот продукт у торгового посредника Cisco, свяжитесь с ним напрямую для 
получения технической поддержки. Если вы приобрели этот продукт непосредственно в компании 
Cisco, обратитесь в службу технической поддержки по адресу: 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html.

Шаг 9 Убедитесь, что системное ПО загрузилось и коммутатор был инициализирован без сообщений об 
ошибках. 

Если не удается решить проблему, обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков.

Шаг 10 Заполните рабочие листы в Руководстве по установке оборудования Cisco из комплекта поставки 
коммутатора для обращения к ним в дальнейшем в случае необходимости.

Примечание. Программа установки автоматически запускается при первом обращении к коммутатору 
и предоставляет пошаговые инструкции по базовой настройке. Инструкции по настройке 
коммутатора и проверке подключения модуля см. в соответствующем руководстве по настройке 
интерфейса командной строки Cisco Nexus серии 7000. 

Устранение неисправностей аппаратных компонентов
В этом разделе описываются процедуры поиска и устранения возможных неисправностей аппаратных 
компонентов коммутатора Cisco Nexus серии 7000. 

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Обзор, стр. 72

• Рекомендации по эксплуатации коммутатора, стр. 72

• Состояние блока питания, стр. 73

Обзор
Для успешного устранения неисправности оборудования необходимо понять, какой именно компонент служит 
блоком проблемы. Первым делом нужно оценить текущее поведение системы, сравнив его со стандартным. 
Поскольку проблема запуска обычно вызвана одним компонентом, эффективнее локализовать проблему 
в подсистеме, чем искать ее в каждом отдельном компоненте.

Проблемы с первоначальным включением обычно связаны с каким-нибудь модулем, который плохо подключен 
к объединительной плате, или блоком питания, к которому плохо подключен кабель питания.

Перебои в работе системы могут быть также вызваны перегревом, однако обычно это происходит только после 
того, как система проработала достаточно долгое время. Наиболее частая причина перегрева — поломка 
вентиляторного модуля. 

Рекомендации по эксплуатации коммутатора

Для обеспечения надлежащей установки, инициализации и эксплуатации коммутатора следуйте рекомендациям. 

Этот раздел охватывает следующие темы:

• Рекомендации по установке, стр. 73

• Рекомендации по инициализации, стр. 73

• Рекомендации по эксплуатации коммутатора, стр. 73
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Устранение неисправностей аппаратных компонентов
Рекомендации по установке 

Устанавливая коммутатор, следуйте этим рекомендациям:

• Перед установкой корпуса составьте план размещения оборудования и подготовьте площадку.

• Убедитесь,что блоки питания подходят для вашей конфигурации корпуса.

• Установите корпус, соблюдая инструкции по установке в стойку с учетом направления воздушного потока.

• Убедитесь, что корпус заземлен должным образом.

Рекомендации по инициализации

Когда первоначальная загрузка системы завершена, проверьте следующее:

• Блоки питания обеспечивают электропитание системы. 

• Вентиляторные модули работают нормально. 

• Системное ПО успешно загружено.

Рекомендации по эксплуатации коммутатора

Чтобы обеспечить надлежащую работу коммутатора, выполните следующие действия:

• Сохраните резервную копию файла текущей конфигурации на CompactFlash.

• После изменения текущей конфигурации обязательно введите через интерфейс командной строки команду copy 
running-config startup-config и убедитесь, что система работает нормально.

• Никогда не используйте команду init system, если только вы не хотите удалить текущую и загрузочную 
конфигурацию, а также файлы, сохраненные на bootflash:.

• Храните резервные копии файлов kickstart и образов системы на CompactFlash.

Состояние блока питания
Индикаторы на каждом блоке питания показывают состояние питания. Чтобы определить текущее состояние 
блока питания, запомните состояние индикатора (горит, мигает или не горит) и обратитесь к Таблица 8.

Таблица 8 Состояние блока питания

Состояние блока питания

Состояние 
индикатора 
питания

Состояние 
индикатора: 
сбой

На блоки питания не подается напряжение Выкл. Выкл.

Сбой блока питания, в том числе превышение напряжения, 
перегрузка по току, превышение температуры и сбой 
вентилятора.

Выкл. Вкл.

События блока питания, когда он продолжает работать. В число 
этих событий входит высокая температура, перегрузка и 
недостаточные обороты вентилятора.

Выкл. Мигает

Подается напряжение переменного тока, в режиме ожидания 
подается напряжение 3,3 В (VSB), а блок питания выключен.

Мигает Выкл.

Блок питания включен и работает нормально. Вкл. Выкл.
73

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 



Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000

  

Продукт класса А
Продукт класса А
Этопродукт класса A . B домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может потребоваться 
принять соответствующие меры.

Хранение, перевозка, реализация и утилизация
Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

 Диапазон температур при хранении и транспортировании (в выключенном состоянии): от -40 до 70° C

 Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 5 до 95 (%), без конденсации

 Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

 Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах  любым видом 
транспорта.  

  Tемпература при перевозке: -40° C до 70° C; относительной влажности  воздуха 5 - 95%, без конденсации.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco или 
авторизованными партнерами Cisco c покупателями оборудования.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех 
государственных нормативов и законов

В случае неисправности продукта
Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обратитесь 
в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном веб-сайте Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html      

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в компании Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU 

Общий многоканальный телефон:  +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) 

Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 7549

Казахстан: 8 800 121 4321 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549). 

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco Technical Assistance Center (TAC), 
обратитесь в службу технической поддержки по телефону: 

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) - меню Технические услуги.

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте: 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html 
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Информация о гарантии
Информация о гарантии
Гарантийные условия

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования техническим характеристикам, 
приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 
установленных технической документацией.

Внимание: Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:

 При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном следующими 
причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые 
меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, 
которые определены в применимой документации; (v) действием или бездействием третьего лица;

 При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, нанесение краски, покрытие иными
веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; ‐ при наличии 
механических повреждений; ‐ при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых; ‐ при повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным 
стандартам, НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным 
требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

Дата изготовления
См. маркировку на продукте.

Изготовитель
Уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного Союза 

ООО "Сиско Системс"

Адрес местонахождения: 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1 Телефон: +7 (495) 961-14-10, Факс: + 7 (495) 
961-1469; E-mail: rus-cert@cisco.com

Дополнительная информация
Дополнительная информация:
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном web-сайте Cisco:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/tsd-products-support-install-and-upgrade.html

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны 
в разделе Product/Technology Support на официальном web-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html 
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Сохранение упаковки
Сохранение упаковки
Cохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация об Импортере 
или стране, где изготовлено техническое средство, для получения информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, в 
компанию, у которой приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском языке) указана на 
продукте. Также для получения этой информации можно использовать web-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на 
английском языке, требуется серийный номер устройства): 
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm

Контактная информация
Контакты
Штаб‐квартира в США
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134‐1706 USA; www.cisco.com

Россия
115054, Москва, Космодамианская набережная, 52, стр.1 (Riverside Towers),  4 этаж
Телефон: 7‐495‐961‐1410; Факс: 7‐495‐961‐1469; www.cisco.ru

Офис в Республике Беларусь:
Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес центр «Виктория Плаза» ул. Платонова, д. 1Б, 3 подъезд, 2 этаж
Тел: +375‐17‐2691691; Факс: +375‐17‐2691699; www.cisco.ru

Офис в Республике Казахстан:
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес центр “Самал Тауэрс” Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж
Тел.: +7‐727‐244‐2101, Факс +7‐727‐244‐2102 www.cisco.ru

Информация о товарных знаках
Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее 
дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите по 
следующему URL-адресу: www.cisco.com/go/trademarks . Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем 
документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия 
партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)
76

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены. www.cisco.com 

http://www.cisco.com
http://www.cisco.ru
http://www.cisco.ru
http://www.cisco.ru

	Руководство по установке коммутаторов Cisco Nexus серии 7000
	Семейство продуктов
	Описание продукта
	Cisco Nexus серии 7000

	Технические характеристики продукта
	Общие характеристики
	Cisco Nexus 7004
	Cisco Nexus 7009
	Cisco Nexus 7010
	Cisco Nexus 7018
	Cisco Nexus 7718
	Cisco Nexus 7710
	Cisco Nexus 7706

	Интерфейсы оборудования
	Cisco Nexus 7004
	Cisco Nexus 7009
	Cisco Nexus 7010
	Cisco Nexus 7018
	Cisco Nexus 7718


	Характеристики коммутаторов Cisco Nexus серии 7000
	Физические размеры
	Условия эксплуатации

	Технические параметры питания
	Общие технические характеристики блоков питания
	Характеристики блока питания Cisco Nexus серии 7000
	Характеристики блока питания Cisco Nexus 7718
	Характеристики блока питания Cisco Nexus 7710
	Характеристики блока питания Cisco Nexus 7706

	Инструкции по подключению систем с использованием блоков питания переменного тока

	Примечания, инструкции и предупреждения по установке
	Необходимые инструменты
	Требования к стойке
	Примечания по установке
	Примечания относительно блоков питания постоянного тока
	Ограничения относительно применения устройства в домашних, коммерческих и промышленных средах
	Правила и условия безопасной эксплуатации

	Установка коммутатора в стойку
	Установка Nexus 7004
	Установка крепежных кронштейнов для центрального монтажа
	Установка корпуса в стойку

	Установка Nexus 7009
	Необходимые условия для установки корпуса
	Установка корпуса с помощью передних кронштейнов
	Установка корпуса с помощью центральных кронштейнов

	Установка Nexus 7010
	Необходимые условия для установки корпуса
	Установка корпуса

	Установка Nexus 7018
	Необходимые условия для установки корпуса
	Установка корпуса

	Установка Nexus 7718
	Перед началом работы

	Установка Nexus 7710
	Заземление коммутатора
	Запуск коммутатора

	Устранение неисправностей аппаратных компонентов
	Обзор
	Рекомендации по эксплуатации коммутатора
	Рекомендации по установке
	Рекомендации по инициализации
	Рекомендации по эксплуатации коммутатора

	Состояние блока питания

	Продукт класса А
	Хранение, перевозка, реализация и утилизация
	В случае неисправности продукта
	Информация о гарантии
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Дополнительная информация
	Сохранение упаковки
	Контактная информация
	Информация о товарных знаках


