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İçindekiler Sayfa

AKO Electromecànica, geliştirilmesi ve üretimi en ileri teknoloji ve en detaylı üretim ve kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş 
bu ürünümüzü satın almış olmanızdan dolayı sizlere teşekkür eder. 
Sahip olduğumuz kalite sertifikalarının da işaret ettiği üzere amacımız müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi gün ve gün 
arttırmaktır.
Bu ürün ileri teknolojiye sahip yüksek performanslı bir üründür. Ürünün iyi bir şekilde işleyebilmesi ve üründen en ileri derecede 
performans elde edilebilmesi için ürünle ilgili olarak önceden iyi bir planlama, iyi bir kurulum ve iyi bir ayarlamanın yapılmış olması 
şarttır. Ürünü kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve muhakkak bu kılavuzda belirtilen hususlara uygun hareket edin. 
Ürünün kurulumunu veya teknik desteğini sadece yetkili personel yapabilir.
Bu ürün bu kılavuzda belirtilen uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup ürünün bu kılavuzda belirtilen hususların dışında 
kullanılması, yine bu kılavuzda belirtilmeyen bir şekilde ayarlanması ve kurulması durumunda AKO Electomecànica doğacak 
zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 
Ürünlerimizin kullanılacağı tesislere ilişkin standartların yerine getirilmesi ve bu standartlara uyulmasını sağlamak kurulumu 
gerçekleştiren şahsın ve müşterinin sorumluluğundadır. AKO Electromecànica bu standartlara uyulmaması durumunda doğacak 
zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Lütfen bu kılavuzda belirtilen hususları dikkatlice uygulayın.
Donanımlarımızın kullanma ömrünü azami düzeyde arttırmak için lütfen aşağıda belirtilen koşulları yerine getirin:
 Elektronik donanımların toz almasını, kirlenmesini, suyla temas etmesini, nem kapmasını, yüksek sıcaklıklara ve 

kimyasal maddelere maruz kalmasını ve herhangi bir aşındırıcı maddeyle temas etmesini mutlaka önleyin.
 Donanımların darbe ya da titreşimlere maruz kalmasını kesinlikle önleyin ve donanımları kesinlikle kılavuzda 

belirtilenden farklı şekilde kullanmayın.
 Bu kılavuzda belirtilen özellik ve sınırlamaları kesinlikle aşmayın.
 Her daim çalışılacak mekanın çevre şartlarına ve muhafaza koşullarına kılavuzda belirtildiği şekilde uyun.
 Kurulum esnasında ve sonunda açıkta kırık ya da muhafazasız herhangi bir kablo bırakmamaya dikkat edin. Aksi 

halde donanım veya kullanıcılar için tehlike oluşabilir.
AKO Electromecànica'nın önceden belirtmeden belgeler ve ürün üzerinde herhangi bir değişiklikte bulunma hakkı saklıdır.
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AKO-15690 2,5 - 4 A

3 A 

(I+N)

4 A

(I+N)

7.000 W

1 A
(230 W)

400 V / III
50/60 Hz

AKO-15691 4 - 6,3 A

AKO-15692 6,3 - 10 A

10.200 W
AKO-15693 10 - 16 A

AKO-15697

- -

5 A (I+N)

AKO-15699 1.6 - 2.5 A (III)

AKO-15699-1 6.3 - 10 A (III) 20.000 W

AKO-15690-EVC 2,5 - 4 A

3 A 

(I+N)

4 A

(I+N)

7.000 W
AKO-15691-EVC 4 - 6,3 A

AKO-15692-EVC 6,3 - 10 A

10.200 W
AKO-15693-EVC 10 - 16 A

AKO-15697-EVC
- -

5 A (I+N)

AKO-15699-EVC 1.6 - 2.5 A (III)

1.- Sunum
PROPlus 3PH hem pozitif hem de negatif soğutma sistemlerinin yönetimi için eksiksiz bir elektronik çözüm olup bu 
çözümden en etkili şekilde istifade edilmesi için temin edilmesi gerekenler aşağıda belirtilmektedir:

Ÿ Standart kondansör birimleri
Ÿ Kasalı kondansör türleri
Ÿ Merkezi olmayan sistemler için hizmet paneli

Nemli ortamlara kurulumu için IP65 sınıfında yüksek korumaya sahiptir. Ayrıca, yeni uç bağlantısı sayesinde 
kolayca kurulum yapılabilmektedir.

1.1.- Bakım
Donanımın yüzeyini yumuşak bir bez, su ve sabunla temizleyin. Aşındırıcı deterjan, benzin, alkol veya çözücü 
kullanmayın.

1.2.- Uyarılar
Cihazın imalatçının talimatlarına uygun şekilde kullanılmaması cihaz emniyet şartlarını bozabilir. Cihazın doğru 
çalışması için yalnızca AKO tarafından sunulan sondalar kullanılmalıdır. 

2–40 °C ila +20 °C arasında, NTC sonda en az 0,5 mm  kabloyla 1.000 m'ye kadar uzatılırsa, maksimum sapma 
0,25 °C olacaktır (Sonda uzatma kablosu AKO-15586 referansı).

ÖNEMLİ:
Ÿ AUX 1, AUX 2, AUX 3 röleleri programlanabilir olup çalışmaları ilgili konfigürasyona bağlıdır (25. 

sayfaya bakınız ).
Ÿ Dijital girişlerin işlevi yapılacak ayarlara göre belirlenecektir (Bkz. Sayfa 26).
Ÿ Belirtilen akım ve güçler, kabul edilen maksimum çalışma akım ve güçleridir.

2.- Sürümler ve referanslar
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3.- Kurulum

90º

A.- Kapağı açma ve çıkarma.

B.- Verili şablona göre hareket ederek duvar üzerinde 4 tane delik açın ve donanımı ürünle beraber gelen vidalar 
yardımıyla duvara monte edin. Kabloların geçmesi için kasanın alt kısmını matkapla delin. IP65 koruma 
endeksini sağlamak için mutlaka uygun bir salmastra kutusu kullanılmalıdır.

355

2
5
5
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C.- Kapağı monte ediniz. Eklenen şemalar gereğince bağlantıları yapınız.
Denetim hortumunu (1) bağlayın, motor koruyucuyu ayarlayın (Q1/Q3) ve kapağı kapatın (2).

1

2

AKO-15690/1/2/3, AKO-15690/1/2/3-EVC

AKO-15699, AKO-15699-EVC

5

Motor korumasının ayarlanması (Q1): Kompresör iletkenlerinden birine amperölçer kıskaç yerleştirin. 
Kompresörü çalıştırın ve tüketilen değeri kontrol edin. Motor korumasını (Q1) elde edilen değere göre 
ayarlayın. Ayarlanan değer hiçbir şekilde üretici tarafından belirtilen tüketim değerini aşmamalıdır.
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Motor korumasının ayarlanması (Q3)
Q3: Havalandırma iletkenlerinden birine amperölçer kıskaç yerleştirin. 
Havalandırmayı çalıştırın ve tüketilen değeri kontrol edin. Motor 

korumasını (Q3) elde edilen değere 
göre ayarlayın. Ayarlanan değer hiçbir 
şekilde üretici tarafından belirtilen 
tüketim değerini aşmamalıdır.
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TÜM MODELLER

D.- Ön kısımdaki dekoratif kaplama malzemeleri (A) kaldırın ve ürünle beraber gelen vidaları (B) kullanarak 
kapağı yerine oturtun. Daha sonra dekoratif kaplama malzemelerini tekrardan yerleştirin.
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4.- Öneriler
Elektrik panelinin içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce gerilimin bağlantısını kesin. Bütün kablolar 
yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve kablolama yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca elektrik 
şemalarında öngörülen bağlantıları gerçekleştirin. Elektrik panelinin imalatçının talimatlarına uygun şekilde 
kullanılmaması cihaz emniyet şartlarını bozabilir. Sabit herhangi bir kısmı yerinden çıkarmak için edevat 
kullanılmalıdır.

Panel tesisatı:
Panel etrafında temiz ve engel içermeyen bir güvenlik alanı bırakılmasını tavsiye ederiz.
Paneli mekanik darbelere veya ani hareketlere maruz bırakmayın.
Bağlantıları kurulum kılavuzuna göre gerçekleştirin.
Sondalar ve kablolar ASLA güç, kontrol ve besleme kablolarıyla aynı kanala monte edilmemelidir.
Panelleri içeren toprak terminalleri toprak sürekliliğini bozmamak için takılmıştır. Bununla birlikte topraklama işlemi 
terminalden tarafından gerçekleştirilmediği için olup panel dışından yapılmalıdır.
Nötr rejimleri TT türündendir. IT rejimi kullanılamaz.
Manyetotermikler (koruyucu şalterler) faz/lar + nötr, C eğrisi tipindedir ve aşırı gerilimlere karşı kesitleme ve koruma 
sağlar.
İçinde çalışma yapmadığınız zamanlarda paneli kapalı tutun.
Dış diferansiyel korumanın elektrik paneline düşük gerilimli elektroteknik mevzuatına göre bağlanması.
Paneller EN 61439-1 Avrupa standardına sahip panellerdir.
Dış bakır iletkenler için terminaller.

Panelin devreye alınması öncesi kontroller:
Güç besleme gerilim ve frekansları ''Teknik detaylar'' bölümünde belirtildiği şekilde olmalıdır.
Bağlantılar ve reglaj düzeneği üzerinde gevşek parça veya yabancı cisim olmadığından emin olun.
Panel içerisinde toz ve nem olmadığından emin olun.
Reglaj düzeneği ve bileşenlerinin doğru tespit edildiğinden emin olun.
Güç cıvata ve bağlantılarının doğru sıkıldığından emin olun.
Güç iletkenlerinin doğru bağlandığından emin olun.
Dış hatların doğru bir şekilde yalıtıldığından ve panel içerisindeki bağlantılara mekanik kuvvet uygulamadıklarından 
emin olun.
Q1 ve Q3 devre kesicilerinin (modeline göre) maksimum şiddetinin doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun.
Tesisatı devreye sokmadan önce kompresör karterini önceden ısıtmanızı tavsiye ederiz. 

Panelin devreye alınması sırasındaki kontroller:
Elektrik arkı üretilmediğinden emin olun.
Röle veya kontakların eşit dağılım üretmediğinden emin olun.
Kablolarda, kontrol cihazlarında ve reglaj düzeneğinin geri kalanında aşırı ısınma olmadığından emin olun.

İlk 24 saatlik çalışma sonrasındaki kontroller:
Aşırı ısınma olmadığından emin olun.
Güç cıvata ve bağlantılarını yeniden sıkın.

Periyodik önleyici bakım:
Panel ankrajları aracılığıyla daima kapalı durumda olmalıdır.
Güç bağlantılarını her yıl yeniden sıkın.
Reglaj düzeneğindeki yıpranmayı yıllık olarak kontrol edin.
Panelin dışını yumuşak bir bez, su ve sabunla temizleyin. Aşındırıcı deterjan, benzin, alkol veya çözücü 
kullanmayın.

Teknik veriler:
Çalışma ortamı sıcaklığı: -5 ºC ila + 40 ºC
Tayin edilmiş yalıtım gerilimi Ui = 440 V~
IP 65 koruma dereceli elektrik panelleri
CEM B çevresi
Bakır iletkenler için terminaller
Kısa devre rezistansı Icc=6 kA
Tayin edilmiş atım gerilimi (Vimp) 2,5 KV

Kablo yalıtım gerilimi:
Çalışma: 500V (Halojensiz)
Güç: 750V (Halojensiz)



Devam eden defrostAktif sürekli çevrim

Aktif bekleme modu

Aktif Ayar Noktası değişikliği

(zob. str.  13)

Aktif oda lambası
Aktif alarm

Aktif vantilatörler
Aktif kompresör*
Aktif kompresör ve solenoid**

Sıcaklık

?ESC

8

5 saniye boyunca basılması, AYAR NOKTASI 
sıcaklığının değiştirilmesine izin verir (Ayar 
noktası).

5 saniye boyunca basılması, SÜREKLİ 
ÇEVRİM'i etkinleştirir/devre dışı bırakır.

5 saniye boyunca basarak hızlı kurulum 
menüsüne erişirsiniz.

2 saniye süreyle basılması, oda lambasını 
etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (eğer 
P63=1). Bu işlev, ekipman beklemede 
modunda iken aktif olarak kalır.

5 saniye boyunca basılması, buz çözme 
fonksiyonunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Eğer varsayılan olarak sonda 1 görüntülenirse, 
bastığınızda, sonda 2’nin değeri ve tersi görün-
tülenir. (bkz parametre P8)

10 saniye boyunca basarak gelişmiş kurulum 
menüsüne erişirsiniz.

Alarmların sessizliği (ekranda görüntülenmete 
devam eder ancak röleyi devre dışı bırakmaz).
5 saniye boyunca basılması, bekleme modunu 
etkinleştirir/devre dışı bırakır. Ekran, bu modda, 
m sembolünü görüntüler.

SET

SET

SET

SET

SET

SET

5.1.- İşlevlere hızlı erişim

5.- Açıklama

Ekran

Gezinme cihazı

Yardım tuşu

Koruyucu kapak

Elektrik
korumaları

Çıkış tuşu

1569H047 Ed.04



0 ile yanıp sönme: Erişim kodu isteği (Parola).
İstenen işlevi gerçekleştirmek için L5 içinde yapılandırılmış erişim kodunu 
girmeniz gereklidir. (Sayfa 19)
Ayrıca P2 parametresine bakınız (Sayfa 25)

Arızalı sonda 1 ya da 2.
(açık devre, çapraz, ya da sıcaklık sonda sınırlarının dışında -50 ila 99 °C)
(Alarmın rölesi aktif* ve sesli alarm) 

Bir defrostun (buz çözmenin) devam etmekte olduğunu gösterir. Buz 
çözme süreci tamamlandıktan sonra, d3 parametresi için tanımlanan süre 
boyunca mesaj gösterilmeye devam edecektir (bkz bölüm 9.2).

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Kontrol sondasında azami sıcaklık alarmı. A1 içinde programlanan sıcaklık 
değerine ulaştınız (Sayfa 18).
(Alarmın rölesi aktif* ve sesli alarm) 

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Kontrol sondasında asgari sıcaklık alarmı. A2 içinde programlanan sıcaklık 
değerine ulaştınız (Sayfa 18).
(Alarmın rölesi aktif* ve sesli alarm)

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Etkinleştirilen harici alarm (dijital giriş için). (Sayfa 18).
(Alarmın rölesi aktif* ve sesli alarm)

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Etkinleştirilen şiddetli harici alarm (dijital giriş için). (Sayfa 18).
(Alarmın rölesi aktif* ve sesli alarm)

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Zamanla sonlanan defrost alarmı. Bir defrost işlemi, d1 parametresi içinde 
belirtilen azami süreden sonra sonlandığında gösterilir. (Sayfa 18).
(Sadece ekranda mesaj gösterilir)  

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Açık kapı alarmı. Eğer kapı, A12 parametresi içinde belirtilenden daha 
uzun süre açık kalırsa, gösterilir. (Sayfa 18).
(Alarmın rölesi aktif* ve sesli alarm)

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Gaz toplamalı azami durma süresi aşılmıştır (P15) 
(Sayfa 18) (Sadece ekranda mesaj gösterilir) 

Sıcaklık ile yanıp sönme: 
Gaz toplamalı azami Başlama süresi aşılmıştır (P15) 
(Sayfa 19) (Sadece ekranda mesaj gösterilir) 

Kompresör güvenlik zincirinde yer alan unsurlardan (Kompresör motor 
koruyucusu, termistör veya yüksek basınç anahtarı) herhangi birinin 
göstergesi normalden yüksek seviyelerde seyretmekte olup basınç 
düzenleyicisi faaliyet göstermemektedir. (Sayfa 19)

5.2- Mesajlar

9

* Yardımcı röle 2'yi alarm rölesi olarak yapılandırmanız gereklidir (P62=1)

1569H047 Ed.04
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6.- Umiejscowienie elementów

DİKKAT: Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce güç kaynağının bağlantısını kestiğinizden emin 
olunuz , farklı bölgeler üzerinde gerilim olabilir.

ÖNEMLİ: Belirtilen unsurların mevcut bulunup bulunmaması gösterge panelinin modeline bağlıdır.

Tanımlar
F1: Buz çözme manyetotermiği

FM: Manevra manyetotermiği

Q1: Kompresör motor koruyucusu

Q3: Evaporatör havalandırma tertibatlarının motor koruyucusu 

K1M: Kompresör kontaktörü

K2M: Buz çözme kontaktörü

K4M: Evaporatör havalandırma tertibatlarının kontaktörü 

T2: Transförmatör EVC

EVC1: Genleşme valfi kontrolörü

Prob (sonda) bağlantı uçları ve iletişim terminalleri

Korumalar

Genleşme 
valfi 

kontrolörü 
(EVC)

Kontaktörler

EVC
transformatörü

Kontrol hortum
konektörü

Kontrol 
terminali

Topraklama
ucu girişi

Besleme 
barası ve 

genleşme valfi 
kontrolü

10
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7.- Basınç sabitleyicisi bağlantı seçenekleri

7

7

PE

PE6

6

9

9

LP HP

LP HP

Kombine Yüksek-Alçak basınç sabitleyicisi  (AKO-15690/1/2/3 - AKO-15690/1/2/3-EVC)  

Alternatif akım girişli bağımsız alçak basınç anahtarı (AKO-15690/1/2/3 - AKO-15690/1/2/3-EVC) 

Basınç anahtarlarının eşdeğerliği

YÜKSEK / ALÇAK

16 1617 17

1 A4 C

FAN KONTROLÜ

DANFOS
/ ALCO / RANCO PENN

6 69 97 7 7

21 22 114 4B 12 11 2

ALCO RANCO

6 9

A C

DANFOS
/ PENN

11
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8.- Temel yapılandırma (konfigürasyon)
Temel kurulum menüsü, en yaygın uygulamalar için ekipmanı yapılandırmanıza izin verir. Ona erişmek 
için, 5 saniye süreyle SET tuşuna basınız. 
Eğer erişim kodu etkinleştirilirse, sizden 2 haneli kod istenir, eğer girilen kod doğru değilse, ekipman 
programlamaya girmez. (bkz sayfa 19)
Eğer daha spesifik ayarlamalara ihtiyacınız varsa, Gelişmiş Kurulum menüsünü kullanınız (bkz sayfa 22)
Herhangi bir tuşu basmadan geçen 20 saniyenin sonrasında, ekipman; değişiklikleri kaydetmeden 
önceki seviyeye geri dönecektir ya da programdan çıkacaktır.
Programlamada tuşların işlevi

SP: Ayar noktası
Oda içinde olması gereken sıcaklığı belirtir. (bkz sayfa 13)

Ÿ Asgari: -45.0 *
Ÿ Azami: 99.0 *

*(Ayar noktasının alt/üst kilidine bağlı olarak).

d0: Defrost sıklığı
Her bir defrost başlatması arasında geçmesi gereken süre. (bkz sayfa 15)

d1: Azami defrost süresi
Defrost başladıktan ve bu süre tamamlandıktan sonra sona erer. 

F3: Buz çözme esnasında vantilatörlerin durumu

Buz çözme esnasında vantilatörlerin durumunu belirtir 0= Kullanılmayan 1= Çalışır halde

A1: Sonda 1 azami alarmı
Azami alarmın hangi sıcaklıkta etkinleşeceğini gösterir. Sadece sonra 1 etkilenir.

Ÿ Asgari: -45.0 *
Ÿ Azami: 99.0 *

*(Ayar noktasının alt/üst kilidine bağlı olarak).

A2: Sonda 1 asgari alarmı
Asgari alarmın hangi sıcaklıkta etkinleşeceğini gösterir. Sadece sonra 1 etkilenir.

Ÿ Asgari: -45.0 *
Ÿ Azami: 99.0 *

*(Ayar noktasının alt/üst kilidine bağlı olarak).

Bir önceki parametreye gidiniz ya da parametrenin 
değerini düşürünüz.

Bir sonraki parametreye gidiniz ya da parametrenin 
değerini artırınız.

Seçilen parametreye erişebilir ya da değeri kabul ede-
bilirsiniz.

Değişiklikleri kaybetmeden bir parametreden 
ayrılmanıza ya da programlamadan çıkmanıza izin 
verir.

SETSET

SET
ESC
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9.- İşleyiş

9.1.- Kompresör denetimi
NORMAL İŞLEYİŞ

SÜREKLİ ÇEVRİM MODU

Bu seçeneği ürünü yüklemeden önce odacıkları soğutmak için kullanın.
O tuşuna 5 saniye boyunca basıldığında aktif hale gelir ve bu mod aktif olduğu sürece ekranda % imleci 
gözükecektir.

“SET POINT DEĞİŞİKLİĞİ” FONKSİYONU

Soğutucu dolabın az kullanıldığı dönemlerde, set point değerini değiştirmektedir. Bahsi 
geçen farkın pozitif olduğu (değerin arttığı) durumlarda, ekranda “ECO” ikonu belirecektir.

Belirli bir süre içerisinde odacığın kapısında hiçbir hareketlik gözlemlenmediğinde (C11 parametresinde 
tanımlanan) bu mod devreye girebilecektir. Bunun için, dijital girişlerden birinin “kapı kontağı” (P10 veya P11=1) 
olarak ayarlanması gerekmektedir.
Dijital girişlerden biri “Set point değişikliği” (P10 veya P11=4) olarak ayarlandığında, harici bir basmalı düğme 
aracılığıyla opsiyonel olarak bu mod istenildiğinde devreye sokulabilir ve devre dışı bırakılabilir (Düğmeye tek 
basışla devreye alma/devre dışı bırakma). 
C11 parametresine 0 değeri atandığında bu moda sadece harici basmalı düğme ile devreye girebilecektir.

ON

SP SP+Dif.

OFF

KOMP.

ºC

1 numaralı probdaki ısı ayar noktası değerine (SP) 
ve prob diferansiyeline ulaştığında 
kompresör/selenoid harekete geçerek sıcaklığın 
düşmesini sağlar. Ayar noktası değerine (SP) bir 
kere ulaşıldığı takdirde kompresör/selenoid* işlemeyi durdur.

ON

SPC9 SP+C1
OFF

KOMP.

ºC
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Bu mod devreye girdiğinde 1. sondadaki sıcaklık, 
ayar noktası ile C10 parametresinde belirtilen 
varyasyon farkına ulaşana kadar kompresör 
çalışacaktır.
Ardından donanım normal işleyiş düzenine geri döner. 

Belirtilen noktaya erişilememesi durumunda, C9’da ayarlanan sürenin 
sonunda veya O tuşuna 5 saniye boyunca tekrar basıldığında, cihaz 
normal işleyişine geri dönecektir.

ON

SP+C12 (SP+C12)+C1

OFF

KOMP.

ºC

Bu modun işleyişi, normal mod ile hemen 
hemen aynıdır. Tek fark, C12 parametresinde 
tanımlanan derece sayısındaki ayar noktasının 
artmasıdır.

13
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KOMPRESÖR KORUMASININ GECİKTİRİLMESİ

Kompresörü korumak için C4 parametresi ile seçilebilen 2 tip gecikmeli başlatma bulunmaktadır. Söz konusu 
gecikmeler, ani sıcaklık değişiklikleri nedeniyle kompresörün sürekli devreye girmesini ve durmasını 
önlemektedirler.

 OFF-ON (C4=0): Her devreye girme öncesi kompresörün OFF’ta kalacağı minimum süre.
 OFF-ON / ON-OFF (C4=1): Her bir döngüde kompresörün ON ve OFF’ta kalacağı minimum süre.

Gecikmeli başlatma süresi, C5 parametresi aracılığıyla tanımlanmaktadır.

1 NUMARALI SONDADA ARIZA OLMASI DURUMUNDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRME
1. sondada hata (arıza, bağlantı kopması vb.) oluşması durumunda, kompresörün davranışı C6 parametresine 
bağlı olacaktır. Bunun için de aşağıda belirtilmiş olan 3 seçenek bulunmaktadır:

C6=0: 1. sonda tekrar çalışmaya başlayana kadar kompresör duracaktır.
C6=1: 1. sonda tekrar çalışmaya başlayana kadar kompresör çalışacaktır.
C6=2: Kompresör, çalışma ve durma sayıları ile her durumdaki (durma-çalışma) ortalama süreyi göz önünde 

bulundurarak son 24 saatin çalışma ortalamasına göre çalışacaktır.
C6=3: Kompresör, C7’de (ON) ve C8’de (OFF) programlanan sürelerde çalışacaktır.

AYAR NOKTASINDAKİ SINIRLAMALAR

C2 ve C3 parametreleri aracılığıyla, ayar noktası (SP) için alt ve üst limit belirlenebilmektedir. Böylelikle, tesisatın 
veya depolanmış ürünün zarar görebileceği çok yüksek veya çok alçak bir ayar noktasının belirlenmesi 
önlenebilmektedir.

KAPI AÇILDIĞINDA VANTİLATÖRLERİ VE KOMPRESÖRÜ DURDURMA

El P23 parametresi, odacığın kapısı açıldığında kompresörün durup durmayacağını tanımlamaktadır. Bunun için 
dijital girişlerden birinin ''kapı kontağı'' (P10 veya P11=1) olarak tanımlanmış olması gerekmektedir (26. sayfaya 
bakınız).

P24 parametresinde programlanandan uzun bir süre kapının açık kalması durumunda kompresör, normal 
çalışmasına geri dönecektir.

ON ON

OFF-ON (C4=0) OFF-ON / ON-OFF (C4=1)

SP SPSP+C1 SP+C1

C5 C5C5

OFF OFF

KOMP. KOMP.

Süre Süre

ON
1 numaralı sondada hata

C8 C8C7 C7
OFF

KOMP.

Süre

14
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9.2.- Defrost kontrolü 

Defrost işlemini başlatma
Aşağıda belirtilen hususlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde defrost işlemi başlayacaktır:
 -En son defrost işleminin üzerinden d0 parametresinde belirtilen kadar süre geçtiğinde.
 -N tuşuna 5 saniye boyunca basıldığında.
Defrost tipi
Rezistans ile: Defrost rezistansları devreye girer ve kompresör durur. Defrost işlemi rezistansların sağladığı ısı ile 
gerçekleşecektir.
Vantilatörler, F3 parametresine bağlı olarak devreye girecek veya girmeyecektirler.
Damlama süresi
d9 parametresi aracılığıyla belirlenmektedir. Kompresörün ve vantilatörlerin durmuş olacağı (defrost işlemi hava ile 
yapıldığı durumlar haricinde) evaporatördeki buz çözme işlemi sonrası kalan su kalıntılarının boşaltılabilmesi için 
defrost işlemi sonunda eklenecek olan süreyi belirlemektedir.
Defrost işleminin sonu

Aşağıda belirtilen hususlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde defrost işlemi sonlandırılacaktır:

 -2. sondada, d4 parametresinde programlanan sıcaklığa ulaşıldığında. 2. sondanın (P4) aktive edilmesi 
gerekmektedir. 2. sondada arıza olması durumunda, azami süre bittikten sonra buz çözme işlemi 
sonlandırılacaktır (d1)

 -d1 parametresinde belirtilen kadar süre geçtiğinde (defrost işlemi için maksimum süre).
-N tuşuna 5 saniye boyunca basıldığında. 

Defrost işlemi sırasında ekrana yansıtılan mesaj

d2 parametresi ile belirlenmektedir. Seçenekler arasında; 1. sonda tarafından ölçülen gerçek sıcaklığı yansıtmak 
(d2=0), defrost işleminin başında 1. sonda tarafından ölçülen sıcaklığı yansıtmak (d2=1) veyahut dEF mesajını 
yansıtmak (d2=2) bulunmaktadır. d3 parametresi, damlama süresi (d9) ve vantilatörlerin durma süresi (F4) bittikten 
sonra bahsi geçen mesajın ekranda yansıtılacağı süreyi belirlemektedir.

DESESCARCHE DESESC.TIEMPO DE
GOTEO

RETARDO ARRANQUE
VENTILADORES

MENSAJE "DEF"

CONTROL CONTROL

Süre

ºC

F4Max. d1 d3

d9

d0

SP

SP+C1

d4

DEFROST DEFROSTDAMLAMA  
SÜRESİ

VANTİLATÖRLERDEKİ  
GECİKMELİ BAŞLATMA

“DEF” MESAJI

DENETİM DENETİM
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Diğer parametreler

d5 parametresi ile cihazın, elektrik beslemesi aldığında (güç kaynağında oluşan bir hata sonrasında veya ilk 
çalıştırıldığında) defrost işlemine başlayıp (d5=1) başlamayacağı (d5=0) tanımlanacaktır. EVET seçeneğinin (d5=1) 
seçilmesi durumunda, defrost işlemi d6’da tanımlanan gecikme süresi bitiminde başlayacaktır.

d8 parametresi ile d0’de belirlenen sürenin hesabı tanımlanmaktadır. Seçenekler arasında; toplam geçen süre 
(d8=0) ve kompresörün çalışma süresinin toplamı (d8=1) bulunmaktadır.

 NOT: d1 parametresine 0 değerinin atanması durumunda defrost işlemi yapılmayacaktır.

Uzaktan defrost

Bahsi geçen fonksiyon sayesinde, dijital girişlerden birine bağlanan ve uzaktan defrost başlatma olarak 
ayarlanacak olan (P10 veya P11=6) harici bir basmalı düğme ile cihazda defrost işlemi başlatılabilecektir.

9.3.- Vantilatörlerin kontrolü

Vantilatörlerin kontrolü; 2. sonda (evaporatör), F0 (Durma sıcaklığı) ve F1 (Sonda diferansiyeli) parametreleri 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

2. sondanın bağlı olmaması veya sondada herhangi bir hatanın tespit edilmesi durumunda (E2) vantilatörler, F0 ve 
F1 parametrelerini göz ardı ederek ama geri kalan parametreleri (F2’den F4’e kadar) göz önünde bulundurarak 
devamlı çalışacaktır.

F2 parametresi ile kompresörün durduğu sürelerde, vantilatörlerin durumu tanımlanabilmektedir.

F3 parametresi ile defrost işlemi sırasında, vantilatörlerin durumu tanımlanabilmektedir.

F4 parametresi, defrost işlemi sonrası vantilatörlerin çalışmasındaki gecikme süresini belirlemektedir (9.2 nolu 
bölüme bakınız).

9.4.- Işıkların kontrolü
3. yardımcı rölenin "Işık" olarak konfigüre edilmesi gerekmektedir (P63=1).
Işıkların açılması ve kapanması aşağıdakilerle kontrol edilebilmektedir:

Ÿ Basmalı düğme?: Tek bir basışla ışıklar kapanacak veya yanacaktır.

Ÿ Odacığın kapısı: Kapı açıldığında, P22 parametresi ile belirlenen bir süre için ışıklar açık kalacaktır. 
Belirtilen parametrede için verilen değerin 0 olması durumunda ışıklar, kapı kapandığında sönecektir. 
(Dijital girişlerden birinin kapı kontağı (P10 veya P11=1) olarak ayarlanması gerekmektedir).

Bahsi geçen kontrol, cihaz bekleme (Stand-by) modunda iken de gerçekleşmektedir.

ON

ON

Vantilatörlerin kontrolü

SPF0
(2. sonda)

F0+F1
(sonda 2)

Sadece F2=1 olduğunda

SP+C1

OFF

OFF

KOMP.

VANT.

Süre
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F4 parametresi, defrost işlemi sonrası vantilatörlerin çalışmasındaki gecikme süresini belirlemektedir (9.2 nolu 
bölüme bakınız).

9.4.- Işıkların kontrolü
3. yardımcı rölenin "Işık" olarak konfigüre edilmesi gerekmektedir (P63=1).
Işıkların açılması ve kapanması aşağıdakilerle kontrol edilebilmektedir:

Ÿ Basmalı düğme?: Tek bir basışla ışıklar kapanacak veya yanacaktır.

Ÿ Odacığın kapısı: Kapı açıldığında, P22 parametresi ile belirlenen bir süre için ışıklar açık kalacaktır. 
Belirtilen parametrede için verilen değerin 0 olması durumunda ışıklar, kapı kapandığında sönecektir. 
(Dijital girişlerden birinin kapı kontağı (P10 veya P11=1) olarak ayarlanması gerekmektedir).

Bahsi geçen kontrol, cihaz bekleme (Stand-by) modunda iken de gerçekleşmektedir.
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9.5.- Gaz toplama fonksiyonu (pump down)
Bu fonksiyon; sıvı solenoid valfi, düşüş presostatı ve kompresörün kendisi aracılığıyla kontrol altında tutulan tesisat 
çalıştırma/durdurma tekniği sayesinde soğutucu sıvının hareketi nedeniyle kompresörde oluşabilecek sorunları 
önlemektedir.
Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için 1. yardımcı rölenin “Pump down” (P6=1) olarak ayarlanması gerekmektedir.

DURMA

1. sondadaki sıcaklık, ayar noktasındaki (SP) değere ulaştığında, sıvı solenoid valfi kapatılarak AUX1 rölesi 
devreden çıkarılacaktır.
Kompresör çalışmaya devam ettiğinden, evaporatör basıncında ani bir düşüş meydana gelecektir. Belirli bir değere 
ulaşıldığında, düşüş presostatı devreye girecek ve 1. dijital girişin durumunu değiştirerek kompresörü durduracaktır.
Burada belirtilen manevrayla tüm soğutucu sıvı, kompresörün yağ haznesinden uzakta, yüksek basınç hattında 
yalıtarak cihazın çalışması sırasında ciddi arızaların meydana gelmesini önleyecektir.
Düşüş presostatında hata oluşması durumunda kontrolör, P15’te tanımlanan güvenlik süresinin ardından 
kompresörü durduracak ve “Pd” mesajını ekrana yansıtacaktır (Bu bir bilgilendirme mesajı olup cihazın 
çalışmasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır).
P15’e atanan değerin 0 (yani varsayılan değer) olması durumunda kompresör, düşüş presostatı devreye girene 
kadar durmayacak ve aradan 15 dakika geçtikten sonra ekrana “Pd” mesajı yansıtılacaktır. 
Alarm rölesi ya da sesli alarm DEVREYE GİRMEYECEKTİR, sadece ilgili mesajı ekrana yansıtacaktır.

BAŞLATMA

1. sondadaki sıcaklık, ayar noktasının değeri ile diferansiyelin (SP+C1) toplamına ulaştığında, AUX1 rölesi devreye 
girerek sıvı solenoid valfini açacaktır. Bu durum, evaporatördeki basıncın artmasına ve düşüş presostatının 
devreden çıkarak kompresörün devreye girmesine neden olacaktır.
Sıvı solenoid valfi açıldıktan (AUX1 rölesini ON’a getirerek) (P14 ile belirlenen) belirli bir süre sonra düşüş 
presostatı devreye girmezse kontrolör, solenoid valfini (AUX1 rölesini OFF’a getirerek) tekrar kapatacak ve ekrana 
“LP” mesajı yansıtılacaktır. Bahsi geçen manevra, presostat devreden çıkana ve tesisat normal işleyişine dönene 
kadar belirsiz bir süre için her 2 dakika bir tekrar edecektir.
P14’e atanan değerin 0 (yani varsayılan değer) olması durumunda, düşüş presostatı devreden çıkana kadar 
solenoid valfi açık kalacaktır ve aradan 3 dakika geçtikten sonra ekrana “LP” mesajı yansıtılacaktır.
Alarm rölesi ya da sesli alarm DEVREYE GİRMEYECEKTİR, sadece ilgili mesajı ekrana yansıtacaktır.

BEKLEME MODU (STAND-BY)

Gaz toplama fonksiyonun devrede olduğunda, Stand-by fonksiyonu çalıştırıldıktan sonra kontrolör devreye girene 
kadar belirli bir sürenin geçmesi olasıdır. Bu durum, tesisattaki belirli kontrol fazlarının yarıda kesilmesinin mümkün 
olmamasından kaynaklanmaktadır.

ONSıvı solenoid  
valfi

Düşüş  
presostatı

Presostat  
hatası

Presostat  
hatası

Kompresör

Evaporatördeki  
basınç

ON

ON

+

P15 P14

OFF

OFF

OFF

AUX 1

Dij. gir.

COMP.

Süre SP SPSP+C1 SP+C1
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9.6.- Alarmlar
Cihaz; parametrelerde programlanan kriterlerin sağlanması durumunda ekrana yansıttığı bir mesajla, bir rölenin 
veya sesli alarmın devreye girmesiyle kullanıcıyı uyarır.

Maksimum/minimum sıcaklık alarmı

1. sondadaki sıcaklık A1 (maksimum sıcaklık) veya A2 (minimum sıcaklık) parametrelerinde 
ayarlanan değere ulaştığında, ekranda AH veya AL mesajını gözükür.
Bahsi geçen değer için seçenekler aşağıdaki gibidir:

Mutlak (A0=1): Alarmın devreye gireceği sıcaklığın, A1/A2’de belirtilmesi gerekmektedir.

SP’ye bağlı olarak (A0=0): Alarmın devreye girmesi için ayar noktasına bağlı olarak 
derece sayısındaki artma veya azalma sayısı, A1/A2’de belirtilmelidir. Bu seçenek, 
maksimum ve minimum alarmlarının yeniden düzenlenmesine gerek kalmadan ayar 
noktasında değişiklik yapılmasına imkân vermektedir.

A10 parametresi, her iki parametrenin diferansiyelini (histerezis) belirlemektedir.

Alarm rölesini (eğer P62=1 olursa) ve sesli alarmı devreye sokar.

 Örnek

 Kontrolöre aşağıdaki parametreler girildiğinde: SP=2, A1=10, A10=2
 -Eğer A0=0 (SP’ye bağlı olarak) ise; 1. sondadaki sıcaklık 12 dereceye ulaştığında maksimum sıcaklık 

alarmı devreye girecek ve 10 dereceye ulaştığında da devreden çıkacaktır.
 -Eğer A0=1 (Mutlak) ise; 1. sondadaki sıcaklık 10 dereceye ulaştığında maksimum sıcaklık alarmı 

devreye girecek ve 8 dereceye ulaştığında da devreden çıkacaktır.

Harici alarm / şiddetli harici alarm
Harici alarm veya şiddetli harici alarm olarak ayarlanan dijital girişin devreye girmesiyle 
birlikte, AE (Harici alarm) veya AES (Şiddetli harici alarm) mesajı ekrana yansıyacaktır.
Şiddetli harici alarm ayrıca, tüm yüklemeleri devreden çıkarmaktadır. Bu nedenle, sıcaklık 
regülasyonu da duracaktır. Bu alarm durduğunda, cihaz normal işleyişine dönecektir.

Dijital girişlerden en azından birinin harici alarm (P10 veya P11=2) veya şiddetli harici alarm 
(P10 veya P11=3) olarak ayarlanması gerekmektedir.

Alarm rölesini (eğer P62=1 olursa) ve sesli alarmı devreye sokar.

Sürenin bitmesi nedeniyle defrost alarmı kapanmıştır.

A8 parametresinin değeri 1’e eşitse, defrost işlemi maksimum sürede gerçekleşmiş olacağında ekrana “Adt” 
mesajı yansıtılacaktır.

Alarm rölesi ya da sesli alarm DEVREYE GİRMEYECEKTİR, sadece ilgili mesajı ekrana yansıtacaktır.

Açık kapı alarmı 

A12 parametresinde ayarlanan değerin üstünde bir süre kapının açık kalması durumunda “PAb” mesajı ekrana 
yansıtılacaktır. (Dijital girişlerden birinin kapı kontağı (P10 veya P11=1) olarak ayarlanması gerekmektedir).

Alarm rölesini (eğer P62=1 olursa) ve sesli alarmı devreye sokar.

Gaz toplama çalışma hatası (Durma)

Gaz toplama manevrası aracılığıyla tesisat durdurulduğunda bir hatanın belirlenmesi 
durumunda “Pd” mesajı ekrana yansıtılacaktır. (17. sayfaya bakınız).

Alarm rölesi ya da sesli alarm DEVREYE GİRMEYECEKTİR, sadece ilgili mesajı ekrana 
yansıtacaktır.
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Gaz toplama çalışma hatası (Çalışma)

Gaz toplama manevrası aracılığıyla tesisat çalıştırıldığında bir hatanın belirlenmesi 
durumunda “LP” mesajı ekrana yansıtılacaktır. (17. sayfaya bakınız).

Alarm rölesi ya da sesli alarm DEVREYE GİRMEYECEKTİR, sadece ilgili mesajı ekrana 
yansıtacaktır.

Kompresörün güvenlik zinciri alarmı

Kompresörün güvenlik zinciri elemanlarından herhangi birinin (motor koruma şalteri, 
termistörlerin veya yüksek basınç anahtarı [presostat]) tetiklenmesi durumunda, ASC [YÜKS] 
mesajını gösterir. Koruma yeniden sağlanana kadar regülasyon duracaktır.

Alarm geciktirmesi

Aşağıdaki başlatma geciktirmeleri, belirli olaylar sonrasında cihazın normal işleyişini yakalayabilmesi için çeşitli 
alarmların ekranda belirmesini önlemektedir:

-Çalıştırma gecikmesi (A3): Cihazın (Çalıştırma veya güç kaynağı hatası sonrası) elektrikle beslenmesi sırasında 
sıcaklık alarmlarının devreye girmesini geciktirir. Bu durum cihazın, sürekli alarm çalmadan çalışmasını 
sağlamaktadır.

-Defrost sonrası geciktirme (A4): Defrost işlemi bittikten sonra sıcaklık alarmlarının devreye girmesini geciktirir.

-Maksimum ve minimum sıcaklık alarmını geciktirme (A5): 1. sondadaki sıcaklığın, programlanan değere ulaştığı 
durumlarda; maksimum sıcaklık (A1) ve minimum sıcaklık (A1) alarmlarının devreye girmesini geciktirir.

-Harici alarmın devreye girmesini geciktirme (A6): Dijital giriş devreye girene kadar harici alarmın devreye 
girmesini geciktirir.

-Harici alarm etkisizleştirmeyi geciktirme (A7): Dijital giriş devreye girene kadar harici alarmın etkisizleştirilmesini 
geciktirir.

-Açık kapı alarmını geciktirme (A12): Kapının açıldığı tespit edildiğinde, alarmın devreye girmesini geciktirir.

Alarm rölesinin konfigürasyonu

2. yardımcı rölenin alarm olarak ayarlandığı durumlarda (P62=1); A9 parametresi, rölenin alarm devreye girdiğindeki 
durumunu tanımlama imkânı sunmaktadır:

Ÿ A9=0 Alarmın çaldığı durumlarda (alarmsız OFF) devreye giren röle (ON)
Ÿ A9=1 Alarmın çaldığı durumlarda (alarmsız ON) devre dışı olan röle (OFF) 

9.7.- Erişim kodu (Şifre)
2 basamaklı (01 ile 99 arası) bir kod aracılığıyla cihazın konfigürasyonunun korunması sağlanmaktadır. Koruma 
devreye alındığı zaman, programlama menüsüne erişmeye çalışan kullanıcıdan ilgili kodu girmesi istenilecektir. 
Hatalı bir değer girilmesi durumunda, bahsi geçen menüye erişilemeyecektir. Kod, L5 parametresi aracılığıyla 
tanımlanmaktadır.

P2 parametresi, bahsi geçen kodun fonksiyonlarını belirlemektedir.
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10.- Seçeneklerin aktarılması
Bu özellik programlı bulunan seçeneklerin bir donanımdan diğerine, AKO-D14918 programlama anahtarı 
aracılığıyla, aktarılmasına olanak sağlar. Bu özellik sayesinde benzer donanımları ayarlarken zamandan tasarruf 
edebilirsiniz.
Programlama anahtarı, AKO-80018 besleme ünitesinin kullanımını gerektirmektedir.

Seçenekleri donanımdan programlama anahtarına aktarma

ž Donanım beslemesini bağlantısını keserek devre dışı bırakın.
ž Programlama anahtarını seçenek sunucusunun konektörüne bağlayın.
ž Programlama anahtarının beslenmesini bağlantıyı kurarak devreye 

sokun.
ž Programlama anahtarında yer alan LEER (OKUMA) tuşuna basın
ž Donanımın programlama anahtarını bağlantısını keserek devre dışı bırakın.

Programlama anahtarından donanıma seçenek aktarımında bulunma

ž Donanım beslemesini bağlantısını keserek devre dışı bırakın.
ž Programlama anahtarını seçenek sunucusunun konektörüne bağlayın.
ž Programlama anahtarının beslenmesini bağlantıyı kurarak devreye 

sokun.
ž Programlama anahtarında yer alan GRABAR (KAYDETME) tuşuna basın
ž Donanımın programlama anahtarını bağlantısını keserek devre dışı bırakın.

AKO-80018

AKO-D14918

LED ON
LED COM

Bağlantı
kablosu

Tuş
Okuma

Tuş
Kaydetme

Konektör
Besleme Dış
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11.- Bağlantılar
Donanım veriler arasında irtibat sağlanmasına yönelik RS485 (MODBUS) portuna sahip olup bu port sayesinde bir 
bilgisayar aracılığıyla idare edilebilmektedir.

AKONet (AKO-5010) vasıtasıyla herhangi bir bilgisayara ya da AKO-5011 sunucusuna maksimum 127 donanım 
bağlamak mümkündür. Bu donanımların her biri farklı bir MODBUS yönüne sahip olmalıdır. MODBUS istikametleri 
Communication Address (İletişim Adresi) P5 parametresi aracılığıyla belirlenecektir.

AKONet yazılı aracılığıyla bağlı bulunan herhangi bir donanıma ait herhangi bir verinin elde edilmesi ve 
görüntülenmesi ve ayrıca donanım parametrelerinin ayarlanması sağlanmaktadır.
AKONet: RS485 (MODBUS) iletişimli AKO donanımları için yazılım yönetimi. Bir sunucu içerisine kurulduğunda 
yazılıma ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayardan ve hatta internetten bile (bunun için sunucu internete bağlı olmalı 
ve sabit bir IP adresine sahip olmalıdır) erişilmesini sağlar.
AKO-5011: AKONet yazılımını içeren ağ sunucusu. Donanımlarla iletişim sağlamaya dayalı bir sunucuya sahip 
olmasının verdiği avantajla herhangi bir bilgisayarla aynı fonksiyonları gerçekleştirebilir.

  *31'den fazla sayıda donanım bağlanması halinde AKO-80024 sinyal güçlendiricisi kullanılmalıdır.
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12.- İleri konfigürasyon
İleri konfigürasyon menüsü aracılığıyla cihazdaki TÜM parametreler ayarlanabilmektedir.

Parametreler, fonksiyonlarına göre 6 başlık altında toplanmıştır. İleri konfigürasyon seçeneğine erişmek için N+Q 
tuşlarına 10 saniye boyunca basınız. 
Erişim kodunun aktifleştirildiği durumlarda, kullanıcıdan 2 basamaklı bir kod girmesi istenilecektir (19. sayfaya 
bakınız) Girilen kodun doğru olmaması durumunda, cihaz programlama moduna girmeyecektir.
Parametre listesinin tamamını görmek için 23. sayfaya bakınız.
20 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmamışsa cihaz, önceki seviyeye dönecektir. 3. seviyede ise, değişiklikler 
kaydedilmeyecektir.

12.1.-  Başlangıç parametrelerine dönüş
Bu fonksiyon donanımı başlangıç değerlerine, yani fabrika ayarlarına geri döndürür. 
Cihazı, başlangıç parametrelerine geri döndürmek için programlama menüsünden P3 parametresine 1 değerini 
atayınız. Cihaz, fabrika ayarları ile yeniden başlatılacaktır.

UYARI: Donanım ayarlarında gerçekleştirilen tüm değişiklikler kaybolacaktır.

12.2.- Wersja programa
PU ve Pr parametreleri, cihaz üzerinde yüklü gömülü yazılımın (firmware) sürümünü ve revizyonunu göstermektedir. 
Teknik destek talep ettiğinizde bu veriyi teknik servisle paylaşın.
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12.3.- Parametreler
Parametreler, işlevlerine göre 6 kısım altında gruplandırılırlar. Ona erişmek için, 10 saniye süreyle N + Q tuşlarına 
basınız. 
Def. sütunu; fabrikada kaydedilen varsayılan parametreleri gösterir. 

Sıcaklık değerleri °C olarak ifade edilmiştir. (°F cinsinden eşdeğer sıcaklık)

Seviye 1.- REGÜLASYON VE KONTROL

Tanımlama Birimler Min Def Max.

SP Sıcaklığın ayarlanması (Ayar Noktası) (Sayfa 13) (ºC/ºF) -45 0.0 99

C0 Sonda 1 kalibrasyonu (Ofset) (Sayfa 13) (ºC/ºF) -20.0 0.0 20.0

C1 Sonda 1 diferansiyeli (gecikme) (Sayfa 14) (ºC/ºF) 0.1 2.0 20.0

C2 Ayar Noktası üst kilidi (Sayfa 14)
(bu değerin üstünde ayarlanamaz)

(ºC/ºF) C3 99 99

C3 Ayar Noktası alt kilidi (Sayfa 14)
(bu değerin altında ayarlanamaz)

(ºC/ºF) -45 -45 C2

C4
Kompresörü korumak için geciktirme tipi (SOĞUTMA röle) (Sayfa 14)
0=OFF/ON (son bağlantı kesilmesinden) 
1=OFF-ON/ON-OFF (son durdurmadan/başlatmadan)

0 0 1

C5 Korumanın gecikme süresi 
(C4 parametresinde seçilen opsiyon değeri) (Sayfa 14)

(dak.) 0 0 120

C6
Sonda 1’de arızalı SOĞUT rölesi durumu (Sayfa 14)
 0=OFF;  1=ON;  2=Sonda hatasından önceki son 24 saate göre ortalama; 
 3=ON-OFF programlamaya göre C7 ve C8 

0 2 3

C7 1. sondanın arızalı olması durumunda rölenin OFF durumunda kalma süresi (Sayfa 14)
(C7=0 ve C8¹0 ise, röle bağlantı kesik OFF durumunda olacaktır)

(dak.) 0 10 120

C8 Arızalı sonda 1 durumunda OFF (KAPALI) iken röle süresi (Sayfa 14)
(Eğer C8=0 y C7¹0 ise, Röle her zaman ON bağlı durumda olacaktır)

(dak.) 0 5 120

C9 Sürekli çevrim modunda maksimum süre 
(0=kapalı) (Sayfa 14)

(sa.) 0 0 48

C10
Sürekli çevrim modunda ayar noktasının (SP) değiştirilmesi, bu noktaya (SP+C10) varıldıktan 
sonra, normal moda geri döner (SP+C10 ³ C3) (Sayfa 13)
(0=OFF) Bu parametrenin değeri her zaman eksidir, 0'a eşit olması istisna. 

(ºC/ºF) 0 -50 C3-SP

C11 Ayar noktasını değiştirme işlevini etkinleştirmek için dijital girişte çalışmama süresi
(Sadece eğer P10 ya da P11 =1) (0=KAPALI) (Sayfa 13)

(sa.) 0 0 24

C12 Ayar noktası değişikliği işlevi etkinleştirilmiş olduğunda, ayar noktası (SP) değişikliği.
(SP+C12£ C2) (0= devre dışı) (Sayfa 13)

(ºC/ºF) C3-SP 0,0 C2-SP

EP Seviye 1’den çıkış

S
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iy
e 

2
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Tanımlama Birimler Min Def Max.

d0 Defrost/buz çözme sıklığı (2 başlatma arasındaki süre) (Sayfa 15) (sa.) 0 6 96

d1 Defrost maksimum süresi (0= defrost kapalı) (Sayfa 15) (dak.) 0 15 255

d2
Defrost esnasında mesajın türü: (Sayfa 15)
0=Gerçek sıcaklığı gösterir; 1=Defrost başındaki sıcaklığı gösterir;
2=deF mesajını gösterir

0 2 2

d3
Maksimum Mesaj Uzunluğu 
(Defrost sürecinin sonuna eklenen süre) (Sayfa 15)

(dak.)
0 5 255

d4 Defrost bitiş sıcaklığı (sonda için) (Eğer P4 ¹ 1) (Sayfa 15) (ºC/ºF) -45 8.0 99,0

d5
Ekipmanı takarken defrost: (Sayfa 16)
0=NO (HAYIR) d0'a göre ilk defrost; 
1=EVET, d6'ya göre ilk defrost

0 0 1

d6 Ekipmanı takarken defrost başlatma geciktirmesi (Sayfa 16) (dak.) 0 0 255

d8
Defrost dönemleri arasındaki zamanın hesaplanması: (Sayfa 16)
0=Toplam gerçek zaman; 1 =Takılı kompresör zamanı toplamı

0 0 1

d9
Bir buz çözdürme sonunda damlama süresi (Kompresör ve fanların durması)
(Eğer P4¹1 ise) (Sayfa 15)

(dak.) 0 1 255

EP Seviye 1’den çıkış

Seviye 1.- DEFROST KONTROLÜ
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Tanımlama Birimler Min Def Max.

F0 Sonda 2 için vantilatörlerin durdurulması sıcaklığı (Eğer P4¹1) (Sayfa 16) (ºC/ºF) -45 45 99,0

F1 Sonda 2 diferansiyeli (Eğer P4¹1)  (Sayfa 16) (ºC/ºF) 0,1 2,0 20,0

F2 Kompresörü durdurmak için vantilatörleri durdurmak 0=Hayır; 1=Evet (Sayfa 16) 0 1 1

F3
Buz çözme esnasında vantilatörlerin durumu (Sayfa 16)
 0=kullanılmayan 1=çalışır halde

0 0 1

F4
Buz çözdürmeden sonra başlatma gecikmesi (F3=0 ise) (Sayfa 16)
Yalnızca d9'dan büyükse çalışacaktır.

(dak.) 0 3 99

EP Seviye 1’den çıkış
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Seviye 1.- VANTILATÖRLERIN KONTROLÜ

24
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*Bkz. Sayfa 26'teki tablo
**Herbir parametre için kullanılabilen seçenekler, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilir.

Tanımlama Birimler Min Def Max.

A0 Sıcaklık alarmlarının yapılandırması (Sayfa 18) 0=SP'ye göre;  1=Mutlak 0 1 1

A1 Sonda 1 azami alarmı (SP'den büyük olmalıdır) (Sayfa 18) (ºC/ºF) A2 99,0 99,0

A2 Sonda 1 asgari alarmı (SP'den küçük olmalıdır) (Sayfa 18) (ºC/ºF) -45 -45 A1

A3 Devreye almada sıcaklık alarmları gecikmesi. (Sayfa 19) (dak.) 0 0 120

A4 Bir defrost işleminin bitmesinden sonra sıcaklık alarmlarının gecikmesi (Sayfa 19) (dak.) 0 0 99

A5 A1 veya A2 değerine ulaşıldıktan sonra sıcaklık alarmlarının gecikmesi. (Sayfa 19) (dak.) 0 30 99

A6
Dijital giriş sinyalini alıyorken harici alarm / şiddetli harici alarm 
gecikmesi (P10 veya P11=2 veya 3) (Sayfa 19)

(dak.) 0 0 120

A7
Dijital girişte sinyal kaybolduğunda alıyorken harici alarm / şiddetli harici alarm 
devre dışı bırakma gecikmesi (P10 veya P11=2 veya 3) (Sayfa 19)

(dak.) 0 0 120

A8 Eğer defrost azami zaman ile sonlandırılırsa, uyarı gösterilir (Sayfa 18) 0=Hayır;  1=Evet 0 0 1

A9
Alarm rölesi polaritesi  0= Röle ON (AÇIK) alarmda (OFF (KAPALI) alarmsız);
(Sayfa 19) 1= Röle OFF (KAPALI) alarmda (ON (AÇIK) alarmsız)

0 0 1

A10 Sıcaklık alarmları diferansiyeli (A1 ve A2) (Sayfa 18) (ºC/ºF) 0,1 1,0 20,0

A12 Açık kapının alarm gecikmesi (Eğer P10 veya P11 = 1) (Sayfa 19) (dak.) 0 10 120

EP Seviye 1’den çıkış
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Seviye 1.- ALARMLARIN KONTROLÜ

Seviye 1.- GENEL DURUM

Tanımlama Birimler Min Def Max.

P1 Güç kaynağı alacak tüm işlevlerin gecikmesi (dak.) 0 0 255

P2
Erişm kodunun işlevi (parola)
 0=Pasif;  1= Parametrelere erişim kilidi;  2=Tuş takımı kilidi

0 0 2

P3
Fabrika ayarlarında belirlenmiş olan değerler, varsayılan parametreler olarak konfigüre 
edecektir   0= Değişiklik yok   1=Varsayılan parametrelere geri dönmek

0 0 1

P4 Takılı sondalar   1=1 sonda   2=2 sonda 1 2 2

P5 Modbus adresi (Sayfa 21) 1 1 225

P6
AUX 1 rölesinin konfigürasyonu** 0=Devre dışı bırakılmış
1=Odsysanie gazu 2= Kompresör aynı durumda 

0 * 2

P62
AUX 2 rölesinin konfigürasyonu**  0=Devre dışı bırakılmış 1=Alarm
 2= Kompresör aynı durumda  3=Cihaz aynı durumda 4=Odsysanie gazu

0 * 4

P63
AUX 3 rölesinin konfigürasyonu** 0=Devre dışı bırakılmış 1=Işık
 2=Cihaz aynı durumda

0 1 2

P7
Sıcaklık gösterim modu  0= °C cinsiden tamsayı  1=°C cinsinden ondalık sayı
  2=°F cinsiden tamsayı  3=°F cinsinden ondalık sayı

0 1 3

P8
Görüntülenecek sonda (P4 parametresine göre)
 0=Sondaların tümü (sırayla)  1=Sonda 1  2=Sonda 2 

0 1 2
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Tanımlama Birimler Min Def Max.

P10

Dijital 1 giriş yapılandırması
 0= kapalı  1=kapı teması  2=harici alarm
 3=şiddetli harici alarm  4=Ayar Noktası değişikliği  5=Akt. Sürekli çevrim
 6=uzaktan defrost 

0 0 6

P11

Dijital 2 giriş yapılandırması
 0= kapalı  1=kapı teması  2=harici alarm
 3=şiddetli harici alarm  4=Ayar Noktası değişikliği  5=Akt. Sürekli çevrim
 6=uzaktan defrost 

0 * 6

P12
Dijital 1 giriş kutupları   
0=Teması açmayı etkinleştirir;  1=Teması kapamayı etkinleştirir

0 1 1

P13
Dijital 2 giriş kutupları   
0=Teması açmayı etkinleştirir;  1=Teması kapamayı etkinleştirir

0 1 1

P14
Gaz toplamadan itibaren başlatma için azami süre (Sayfa 17)
(1 ile 9 saniye arasındaki değerler kabul edilmez) (0=devre dışı)

(sn.) 0 0 120

P15 Gaz toplama azami süresi (0=devre dışı) (Sayfa 17) (dak.) 0 0 15

P22 Oda zamanlayıcı lambası  (Sayfa 16) (dak.) 0 0 999

P23
Kapıyı açmak için, kompresörleri ve vantilatörleri durdurmak (Sayfa 14)
 0=Hayır 1=Evet

0 0 1

P24 Açık kapı ile vantilatörlerin ve kompresörün başlatılması gecikmesi  (Sayfa 14) (dak.) 0 0 999

EP Seviye 1’den çıkış
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Tanımlama Birimler Min Def Max.

L5 Erişim Kodu (Parola) (Sayfa 19) 0 0 99

PU Program sürümü (Bilgi) -

Pr Program revizyonu (Bilgi) -

EP Seviye 1’den çıkış
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Seviye 1.- ERIŞIM KONTROLÜ VE BILGILER (tid)

Modele göre varsayılan seçenekler

26

Seçenek
Modelos P11 P6 P62

AKO-15690/1/2/3 0=kapalı 1=Gaz toplama 1=Alarm

AKO-15697 0=kapalı 2=Komp. durumu ile aynı 1=Alarm

AKO-15699/699-1 2=harici alarm 2=Komp. durumu ile aynı 1=Alarm

AKO-15690/1/2/3-EVC 0=kapalı 0=Devre dışı 4=Gaz toplama

AKO-15697-EVC 0=kapalı 0=Devre dışı 2=Komp. durumu ile aynı 

AKO-15699-EVC 2=harici alarm 0=Devre dışı 2=Komp. durumu ile aynı 
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13.- Teknik Özellikler

Atanan akım gerilimi Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 V~ ±10 % 50/60 Hz ±5 %
Atanan akım gerilimi Ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V~ ±10 % 50/60 Hz ±5 %

ALARM rölesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8A ila 250V, cosj=1

Sonda sıcaklık aralığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -45.0 ºC ila 99.9 ºC
Çözünürlük, ayar ve diferansiyel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 ºC
Termometrik hassasiyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 ºC
25 ºC NTC sonda hassasiyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0.4 ºC
NTC sondası için giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKO-14901
Manevradaki maksimum güç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 VA
Çalışma ortamı sıcaklığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 ºC ila 40 ºC
Depolama ortamı sıcaklığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 ºC ila 70 ºC
Aşırı gerilim türü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II s/ EN 61439-1 ve EN 61439-2
Kirlenme derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II s/ EN 61439-1 ve EN 61439-2
Koruma derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP65
Boyutlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 x 300 x 135 mm
Besleme, ikincil devre ve röle çıkışı arasında çifte yalıtım.
Montaj türü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahili sabit
Elektrik zili
Kasa içerisindeki tertibat
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia sprzetu, który moze nieznacznie sie róznic od opisanego w naszej dokumentacji technicznej. Aktualne informacje w naszej witrynie internetowej.
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