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Множественные уязвимости в Siemens SIMATIC CP Devices 

 

Категория уязвимого продукта Телекоммуникационное оборудование 

Уязвимый продукт 

SIMATIC CP 1242-7 V2: все версии 

SIMATIC CP 1243-1: все версии 

SIMATIC CP 1243-7 LTE EU: все версии 

SIMATIC CP 1243-7 LTE US: все версии 

SIMATIC CP 1243-8 IRC: все версии 

SIMATIC CP 1542SP-1 IRC: 2.0 

SIMATIC CP 1543SP-1: 2.0 

SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX RAIL: 2.0 

SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC: 2.0 

SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC TX RAIL: 2.0 

SIPLUS NET CP 1242-7 V2: все версии 

SIPLUS S7-1200 CP 1243-1: все версии 

SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 RAIL: все версии 

SIMATIC CP 1543-1: до 3.0.22 

SIPLUS NET CP 1543-1: до 3.0.22 

Дата выявления 13 июля 2022 г. 

Дата обновления 13 июля 2022 г. 
 



   

   

 

   

 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-34819 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-122: Переполнение буфера в динамической памяти 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

10.0 

MITRE: 

CVE-2022-34820 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному злоумышленнику из смежной сети 

выполнить произвольные команды в целевой системе посредством отправки специально сформированных 

данных. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: AV:A/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-77: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в командах (внедрение 

команд) 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

8.4 

MITRE: 

CVE-2022-34821 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному злоумышленнику из смежной сети 

выполнить произвольный код в целевой системе посредством отправки специально сформированного 

запроса. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C 

 CWE-94: Некорректное управление генерированием кода (внедрение кода) 

7.6 



   

   

 

   

 

 

 Рекомендации по устранению: данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. в связи 

со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против российской федерации рекомендуем 

устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.  

 

Ссылки на 

источники 
http://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-517377.pdf 
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